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ESTIA R32

Tipovi i modeli
Vanjska jedinica P nom. (h) kW Elektriéni prikljucak
HWT-401HW-E 4,00 1-Ph
HWT-601HW-E 6,00 1-Ph
HWT-801HW-E 8,00 1-Ph
HWT-1101HW-E 11,20 1-Ph
Standardni hidro modul Pomoc¢ni grijac / zona odgovara:
HWT-601XWHM3W-E 3 kW /2 zone HWT-401, 601
HWT-601XWHT6W-E 6 KW /2 zone HWT-401, 601
HWT-1101XWHT6W-E 6 KW /2 zone HWT-801, 1101
HWT-1101XWHTOW-E 9 kW /2 zone HWT-801, 1101
AIO - All In One Pomocni grijac / zona odgovara:
HWT-601F21SM3W-E 3KkW /1 zona HWT-401, 601
HWT-601F21ST6W-E 6 kW /1 zona HWT-401, 601
HWT-1101F21ST6W-E 6 kW /1 zona HWT-801, 1101
HWT-1101F21MTEW-E 6 kW / 2 zone HWT-801, 1101
HWT-1101F21ST9W-E 9kW /1 zona HWT-801, 1101
HWT-1101F21MTI9W-E 9 kW /2 zone HWT-801, 1101




APPENDIX R32

PRIRUCNIK ZA DIZALICU TOPLINE ZRAK/VODA ESTIA

Verzija 1.0/ HR
Sazetak najbitnijih podataka iz originalnih priru¢nika tvrtke TOSHIBA.

|zdavac:
AIR-COND International GmbH
Haushamer StraBBe 2, 8054 Graz-Seiersberg © travnja 2022

Za tiskarske pogreske ne preuzimamo odgovornost.
Umnozavanje dopusteno samo uz izricitu suglasnost!
Ovaj sazetak ni u kojem slu¢aju nije zamjena za originalne tehnicke prirucnike tvrtke TOSHIBA!
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Vanjska jedinica HWT-401HW-E
Hidro modul HWT-601XWH**W-E
All in One HWT-601F215™*W-E

Nazivni ucin grijanja i nazivna potroSnja energije

S Ucin kW 4,0
#‘g&gﬂgg\get' PotroSnja energije kKW 0,77
dT= 5°C Koeficijent uCinkovitosti (COP) ~ W/W 5,20

Nazivni protok l/min 11,6

= UCin grijanja i potroSnja energije pri maksimalnom broju okretaja kompresora
= PotroSnja energije bez vodene pumpe
= UCin grijanja i potroSnja energije mjere se prema EN 14511

T0: Vanjska temperatura (TK°C) RH85%
Tpolaz: Polazna temperatura (°C)
dT: Razlika temperature (°C)

Temperatura polaza — Temperatura povrata
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Maksimalni u€in grijanja i potro$nja energije

HWT-401HW-E

-20 3,22 3,10 2,98 - - -
-15 3,91 3,73 3,55 3,37 - -

-10 4,57 4,40 4,23 4,06 3,90 -

-7 4,96 4,80 4,64 4,48 4,40 4,31
-2 5,89 570 5,51 532 515 4,98
TO (°C) 2 6,64 6,42 6,21 5,99 5,76 5,52
7 7,39 7,25 7,11 6,97 6,74 6,51
10 8,11 7,95 7,80 7,64 7,41 7,18
12 8,53 8,42 8,26 8,09 7,86 7,62
15 8,76 8,63 8,47 8,31 8,05 7,79
20 9,13 8,98 8,83 8,67 8,37 8,06

-20 1,22 1,32 1,42 - - -
-15 1,32 1,41 1,51 1,60 - -
-10 1,38 1,46 1,56 1,69 1,85 -
-7 1,37 1,49 1,61 1,73 1,88 2,03
-2 1,37 1,51 1,65 1,79 1,95 2,11
TO (°C) 2 1,37 1,52 1,68 1,83 2,00 2,17
7 1,33 1,49 1,66 1,82 1,99 2,15
10 1,31 1,48 1,66 1,83 2,00 2,17
12 1,31 1,48 1,66 1,84 2,02 2,19
15 1,31 1,48 1,66 1,84 2,02 2,19
20 1,31 1,48 1,67 1,85 2,02 2,18 52’5
<
] ———
-20 2,64 2,35 2,10 - - - (Z,
-15 2,97 2,65 2,36 2,11 - - =
-10 3,30 3,01 2,71 2,41 2,11 - S
-7 3,62 3,22 2,88 2,59 2,34 2,12 N
-2 4,31 3,78 3,35 2,98 2,65 2,36 ﬁ
TO (°C) 2 4,86 4,22 3,70 3,27 2,88 2,54 =
7 5,58 4,87 4,30 3,83 3,40 3,03 E
10 6,19 5,36 4,70 417 3,70 3,30 3
12 6,51 5,69 4,97 4,40 3,90 3,48 E
15 6,68 5,83 510 4,51 3,99 3,56
20 6,97 6,07 5,30 4,69 4,15 3,70

= UCin grijanja i potroSnja energije pri maksimalnom ucinu grijanja

= UCin grijanja i potroSnja energije pri maksimalnom broju okretaja kompresora
= Potronja energije bez vodene pumpe

= UCin grijanja i potroSnja energije mjere se prema EN 14511

T0: Vanjska temperatura (TK°C)
Tpolaz: Polazna temperatura (°C)
TOSHIBA | 11



Vanjska jedinica HWT-401HW-E
Hidro modul HWT-601XWH**W-E
All in One HWT-601F215™*W-E

Nazivni ucin hladenja i nazivna potro$nja energije

S Ucin kW 4,0
¥g$;2319| g(\)”etl PotroSnja energije kW 1,16
dT=5 °C EER W/W 3,45

Nazivni protok |/min 11,5

= Nazivni uCin hladenja i nazivna potroSnja energije odnose se na nazivni broj okretaja kompresora
= PotroSnja energije bez vodene pumpe
= UCin hladenja i potroSnja energije mjere se prema EN 14511

T0: Vanjska temperatura (TK°C)
Tpolaz: Polazna temperatura (°C)
dT: Razlika temperature (°C)
temperatura povrata — polazna temperatura
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Uc¢in hladenja i potroSnja energije

HWT-401HW-E
20 5,47 5,86 6,24 6,62 7,19
27 513 5,56 5,98 6,31 6,79
30 4,98 5,43 5,87 6,17 6,62
o ) ) ) ) )
10 (e 35 4,74 5,22 5,69 5,95 6,34
40 4,00 4,58 5,16 5,44 5,87
43 3,56 4,20 4,84 5,14 5,59

20 1,03 1,11 1,18 1,16 1,13
27 1,20 1,25 1,30 1,29 1,28
30 1,27 1,31 1,35 1,35 1,34

o
R 35 1,39 1,41 1,43 1,44 1,45
40 1,51 1,54 1,57 1,58 1,59
43 1,58 1,62 1,65 1,66 1,68

20 5,31 5,30 529 5,71 6,36
27 4,28 4,45 4,61 4,89 5,31
30 3,92 415 4,36 4,59 4,93

o ) ) ) ) il
s 35 3,41 3,70 3,98 4,14 4,37
40 2,65 2,98 3,29 3,45 3,68
43 2,25 2,60 2,93 3,09 3,33

= UCin hladenja i potroSnja energije pri maksimalnom broju okretaja kompresora
= PotroSnja energije bez vodene pumpe
= UCin hladenja i potroSnja energije mjere se prema EN 14511

T0: Vanjska temperatura (TK°C)
Tpolaz: Polazna temperatura (°C)
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Vanjska jedinica HWT-601HW-E
Hidro modul HWT-601XWH**W-E
All in One HWT-601F21S**W-E

Nazivni ucin grijanja i nazivna potroSnja energije

o Ucin KW 6,0
#‘g&‘gi’gg‘!g o PotroSnja energije kKW 1,25
dT= 5 °C Koeficijent ucinkovitosti (COP) ~ W/W 4,80

Nazivni protok l/min 17,3

= UCin grijanja i potroSnja energije pri maksimalnom broju okretaja kompresora
= PotroSnja energije bez vodene pumpe
= UCin grijanja i potroSnja energije mjere se prema EN 14511

T0: Vanjska temperatura (TK°C)
Tpolaz: Polazna temperatura (°C)
dT: Razlika temperature (°C)
Temperatura polaza — Temperatura povrata

14 | TOSHIBA




Maksimalni u€in grijanja i potro$nja energije
HWT-601HW-E

-20 413 4,03 3,93 - - -
15 5,11 4,75 4,39 4,03 - -
10 5,79 5,57 5,35 5,14 4,92 -
7 6,19 6,06 5,93 5,80 5,61 5,42
2 5,89 5,70 5,51 5,32 5,56 5,80
TO (°C) 2 6,64 6,42 6,21 5,99 6,05 6,10
7 7,39 7,25 7,11 6,97 7,25 7,53
10 8,11 7,95 7,80 7,64 7,82 8,00
12 8,53 8,42 8,26 8,09 8,20 8,31
15 8,76 8,63 8,47 8,31 8,26 8,22
20 9,13 8,98 8,83 8,67 8,37 8,06

-20 1,58 1,73 1,88 - - -
-15 1,77 1,79 1,82 1,84 - -
-10 1,81 1,89 1,99 2,11 2,26 -
-7 1,79 1,95 2,10 2,25 2,46 2,66
-2 1,37 1,51 1,65 1,79 2,18 2,58
TO (°C) 2 1,37 1,52 1,68 1,83 2,18 2,52
7 1,33 1,49 1,66 1,82 2,22 2,61
10 1,31 1,48 1,66 1,83 2,22 2,60
12 1,31 1,48 1,66 1,84 2,22 2,59
15 1,31 1,48 1,66 1,84 2,14 2,44
20 1,31 1,48 1,67 1,85 2,02 2,18 <
T E— —— R ——
-20 2,61 2,33 2,09 - - - z
-15 2,90 2,65 2,42 2,19 - - 2
-10 3,20 2,94 2,69 2,43 2,18 - £
-7 3,45 312 2,83 2,58 2,29 2,04 E
-2 4,31 3,78 3,35 2,98 2,55 2,25 ﬁ
TO (°C) 2 4,86 4,22 3,70 3,27 2,78 2,42 =
7 5,58 4,87 4,30 3,83 3,27 2,89 =
10 6,19 5,36 4,70 417 3,53 3,08 3
12 6,51 5,69 4,97 4,40 3,70 3,21 S
15 6,68 5,83 510 4,51 3,86 3,37 =
20 6,97 6,07 5,30 4,69 4,15 3,70

= UCin grijanja i potroSnja energije pri maksimalnom ucinu grijanja

= UCin grijanja i potroSnja energije pri maksimalnom broju okretaja kompresora
= Potronja energije bez vodene pumpe

= UCin grijanja i potroSnja energije mjere se prema EN 14511

T0: Vanjska temperatura (TK°C)
Tpolaz: Polazna temperatura (°C)
TOSHIBA | 15



Vanjska jedinica HWT-601HW-E
Hidro modul HWT-601XWH**W-E
All in One HWT-601F21S**W-E

Nazivni ucin hladenja i nazivna potro$nja energije

S Ucin kW 5,0
¥g$;2319| g(\)”etl PotroSnja energije kW 1,52
dT= 5 °C EER W/W 3,30

Nazivni protok |/min 14,3

= Nazivni uCin hladenja i nazivna potroSnja energije odnose se na nazivni broj okretaja kompresora
= PotroSnja energije bez vodene pumpe
= UCin hladenja i potroSnja energije mjere se prema EN 14511

T0: Vanjska temperatura (TK°C)
Tpolaz: Polazna temperatura (°C)
dT: Razlika temperature (°C)
temperatura povrata — polazna temperatura
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Uc¢in hladenja i potroSnja energije

HWT-601HW-E

20 572 6,18 6,63 6,98 7,51
27 5,54 6,06 6,57 6,88 7,33
30 5,46 6,01 6,55 6,83 7,25

o ) ) ) ) )
s 35 5,33 5,92 6,51 6,75 7,12
40 4,81 542 6,04 6,26 6,60
43 4,49 512 575 5,97 6,29

20 1,12 1,17 1,21 1,22 1,23
27 1,40 1,44 1,48 1,49 1,51
30 1,52 1,56 1,59 1,60 1,62
o
10 (°C) 35 1,72 1,75 1,78 1,80 1,82
40 1,86 1,90 1,94 1,95 1,97
43 1,94 1,99 2,03 2,04 2,06

20 511 5,30 5,48 573 6,11
27 3,96 4,21 4,45 4,62 4,87
30 3,59 3,86 412 4,26 4,47

T o ) ) ) ) il
2] 35 3,10 3,38 3,66 3,76 3,91
40 2,59 2,86 3,12 3,21 3,35
43 2,31 2,58 2,83 2,92 3,05

= Nazivni ucin hladenja i nazivna potroSnja energije odnose se na nazivni broj okretaja kompresora
= PotroSnja energije bez vodene pumpe
= UCin hladenja i potroSnja energije mjere se prema EN 14511

T0: Vanjska temperatura (TK°C)
Tpolaz: Polazna temperatura (°C)
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Vanjska jedinica HWT-801H(R)W-E
Hidro modul HWT-1101XWH=W-E
Allin One HWT-1101F21S**W-E

Nazivni uCin grijanja i nazivna potrosnja energije

o Ucin KW 8,0
#‘g&‘gi’gg‘!g o PotroSnja energije kW 1,54
dT=5°C Koeficijent ucinkovitosti (COP) ~ W/W 519

Nazivni protok l/min 23,1

= UCin grijanja i potroSnja energije pri maksimalnom broju okretaja kompresora
= PotroSnja energije bez vodene pumpe
= UCin grijanja i potroSnja energije mjere se prema EN 14511

T0: Vanjska temperatura (TK°C)
Tpolaz: Polazna temperatura (°C)
dT: Razlika temperature (°C)
Temperatura polaza — Temperatura povrata

TOSHIBA
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Maksimalni u€in grijanja i potro$nja energije
HWT-801H(R)W-E

-25 4,37 4,43 4,49 4,55 4,61 4,67 4,51 -

-20 5,40 5,45 5,50 5,27 554 5,54 5,31 -

=119 6,42 6,46 6,50 6,54 6,48 6,41 6,10 -

-10 7,60 7,49 7,47 7,45 7,23 7,00 6,67 -

-7 8,30 8,11 8,06 8,00 7,68 7,35 7,01 -

70 (°C -2 9,35 9,24 9,20 9,15 8,97 8,79 7,78 -
(°C) 2 10,50 10,30 10,28 10,26 9,88 9,50 8,40 -
7 12,39 11,90 11,83 11,75 10,86 9,96 9,07 5,08

10 13,02 12,57 12,46 12,36 11,56 10,76 9,96 5,09

12 13,44 13,01 12,89 12,77 12,03 11,29 10,55 5,09

15 13,69 13,22 13,04 12,87 12,1 11,36 10,60 5,08

20 14,10 13,57 13,30 13,03 12,25 11,47 10,69 5,06

=25 1,99 2,22 2,45 2,68 2,98 3,27 3,21 -

-20 2,14 2,41 2,68 2,83 3,15 3,36 3,41 -

=118 2,30 2,60 2,91 3,21 3,33 3,44 3,61 -

-10 2,55 2,78 3,04 3,31 3,43 3,54 3,67 -

-7 2,70 2,88 3,13 3,37 3,49 3,60 3,71 -

70 (°C -2 2,48 2,71 2,99 3,26 3,46 3,65 3,61 -
(°C) 2 2,57 2,77 3,08 3,38 3,47 3,56 3,53 -
7 2,41 2,62 3,01 3,39 3,43 3,47 3,51 2,19

10 2,42 2,63 3,00 3,38 3,42 3,47 3,52 2,06

12 2,42 2,63 3,00 3,37 3,42 3,47 3,52 1,98

15 2,42 2,63 3,01 3,39 3,42 3,46 3,49 1,90

20 2,42 2,62 3,02 3,42 3,43 3,44 3,45 1,76

v

<

or )

Z

S,

[+

(O]

Z

O

o

-25 2,20 2,00 1,83 1,70 1,55 1,43 1,40 - ;

-20 2,52 2,26 2,05 1,86 1,76 1,65 1,56 - E

=11 2,80 2,48 2,24 2,04 1,95 1,86 1,69 -- Z

-10 2,98 2,70 2,46 2,25 2,11 1,98 1,82 - ;

-7 3,07 2,82 2,58 2,37 2,20 2,04 1,89 - T

T0 (°C) -2 3,78 3,41 3,08 2,81 2,60 2,41 2,16 - i

2 4,08 3,72 3,34 3,04 2,85 2,67 2,38 - 2

1

7 5,14 4,54 3,94 3,47 3,16 2,87 2,58 2,32 E

10 5,39 4,79 415 3,66 3,38 3,10 2,83 2,46 I
12 5,55 4,95 4,30 3,79 3,52 3,25 3,00 2,57
15 5,66 5,03 4,34 3,80 3,54 3,28 3,03 2,68
20 5,84 518 4,40 3,81 3,57 3,33 3,10 2,88

= UCin grijanja i potroSnja energije pri maksimalnom ucinu grijanja

= UCin grijanja i potronja energije pri maksimalnom broju okretaja kompresora

= Potronja energije bez vodene pumpe

= UCin grijanja i potroSnja energije mjere se prema EN 14511

T0: Vanjska temperatura (TK°C)

Tpolaz: Polazna temperatura (°C) TOSHIBA | 19



Vanjska jedinica HWT-801H(R)W-E
Hidro modul HWT-1101XWH=W-E
Allin One HWT-1101F21S**W-E

Nazivni ucin hladenja i nazivna potro$nja energije

S Ucin kW 6,0
#lggl]ellrz]i;%weh PotroSnja energije kW 1,88
dT= 5 °C EER W/W 3,20

Nazivni protok l/min 17,2

= UCin hladenja i potroSnja energije pri maksimalnom broju okretaja kompresora
= PotroSnja energije bez vodene pumpe
= UCin hladenja i potroSnja energije mjere se prema EN 14511

T0: Vanjska temperatura (TK°C)
Tpolaz: Polazna temperatura (°C)
dT: Razlika temperature (°C)
temperatura povrata — polazna temperatura

TOSHIBA
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Uc¢in hladenja i potroSnja energije
HWT-801H(R)W-E

20 7,79 8,42 8,97 9,46 10,09
27 7,30 7,90 8,49 8,91 9,51
30 7,08 7,68 8,28 8,67 9,26

o ) ) ) ) )
s 35 6,73 7,31 7,94 8,27 8,85
40 5,54 6,22 7,00 7,36 8,04
43 4,82 5,57 6,43 6,81 7,56

20 1,71 1,71 1,77 1,71 1,71
27 1,93 1,95 1,99 1,97 1,98
30 2,03 2,05 2,09 2,08 2,10
o
10 (°C) 35 2,19 2,22 2,25 2,26 2,29
40 2,40 2,44 2,50 2,50 2,54
43 2,53 2,57 2,65 2,65 2,69

20 4,56 4,92 5,07 5,53 5,90
27 3,77 4,06 4,26 4,53 4,80
30 3,49 3,75 3,96 417 4,42

T o ) ) ) ) il
2] 35 3,07 3,30 3,53 3,66 3,86
40 2,30 2,55 2,80 2,94 3,17
43 1,91 2,16 2,43 2,57 2,81

= UCin hladenja i potroSnja energije pri maksimalnom broju okretaja kompresora
= PotroSnja energije bez vodene pumpe
= UCin hladenja i potroSnja energije mjere se prema EN 14511

T0: Vanjska temperatura (TK°C)
Tpolaz: Polazna temperatura (°C)
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Vanjska jedinica HWT-1101H(R)W-E
Hidro modul HWT-1101XWH=W-E
Allin One HWT-1101F21S**W-E

Nazivni uCin grijanja i nazivna potrosnja energije

o Ucin kW 11,0
#‘g&‘gi’gg‘!g o PotroSnja energije KW 2,39
dT= 5 °C Koeficijent ucinkovitosti (COP) ~ W/W 4,60

Nazivni protok l/min 31,8

= UCin grijanja i potroSnja energije pri maksimalnom broju okretaja kompresora
= PotroSnja energije bez vodene pumpe
= UCin grijanja i potroSnja energije mjere se prema EN 14511

T0: Vanjska temperatura (TK°C)
Tpolaz: Polazna temperatura (°C)

dT: Razlika temperature (°C)
Temperatura polaza — Temperatura povrata

TOSHIBA
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Maksimalni u€in grijanja i potro$nja energije
HWT-1101H(R)W-E

-25 512 5,20 5,28 5,36 5,35 5,33 5,06 -

-20 6,21 6,29 6,36 6,25 6,26 6,07 5,58 -

=119 7,30 7,37 7,45 7,52 17 6,81 6,10 -

-10 8,70 8,45 8,27 8,10 7,62 7,15 6,67 -

-7 9,56 9,10 8,77 8,44 7,86 7,35 7,01 -

70 (°C -2 10,65 10,28 10,16 10,03 9,41 8,79 7,78 -
(°C) 2 11,95 11,46 11,06 10,66 10,08 9,50 8,40 -
7 14,01 13,24 12,83 12,41 11,29 10,17 9,05 5,08

10 14,62 13,86 13,39 12,92 11,88 10,84 9,80 5,09

12 15,03 14,28 13,77 13,26 12,28 11,29 10,31 5,09

15 15,30 14,51 13,87 13,23 12,30 11,36 10,42 5,07

20 15,76 14,90 14,05 13,19 12,33 11,47 10,61 5,06

=25 2,32 2,60 2,89 3,17 3,43 3,69 3,63 -

-20 2,58 2,89 3,19 3,49 3,59 3,68 3,62 -

=118 2,85 3,17 3,50 3,82 3,75 3,67 3,61 -

-10 3,17 3,32 3,53 3,74 3,68 3,63 3,67 -

-7 3,35 3,41 3,55 3,69 3,68 3,60 3,71 -

70 (°C -2 3,05 3,17 3,43 3,69 3,67 3,65 3,61 -
(°C) 2 3,16 3,24 3,42 3,59 3,58 3,56 3,53 -
7 3,03 3,15 3,43 3,71 3,67 3,62 3,58 2,19

10 3,02 3,12 3,37 3,61 3,57 3,53 3,49 2,06

12 3,01 3,10 3,33 3,55 3,51 3,47 3,43 1,98

15 3,00 3,09 3,31 3,53 3,50 3,46 3,42 1,90

20 2,99 3,08 3,29 3,50 3,47 3,44 3,41 1,76
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-25 2,21 2,00 1,83 1,69 1,56 1,44 1,39 -
-20 2,41 2,18 1,99 1,79 1,74 1,65 1,54 -
=11 2,56 2,32 2,13 1,97 1,91 1,86 1,69 -
-10 2,74 2,55 2,34 2,17 2,07 1,97 1,82 -
-7 2,86 2,67 2,47 2,29 2,14 2,04 1,89 -
T0 (°C) -2 3,49 3,24 2,96 2,72 2,56 2,41 2,16 -
2 3,78 3,54 3,24 2,97 2,82 2,67 2,38 -
7 4,62 4,20 3,74 3,35 3,08 2,81 2,53 2,32
10 4,84 4,44 3,98 3,57 3,33 3,07 2,81 2,46
12 5,00 4,61 414 3,74 3,50 3,25 3,00 2,57
15 510 4,69 419 3,75 3,52 3,28 3,04 2,67
20 5,27 4,84 4,27 3,77 3,55 3,33 3,11 2,88

= UCin grijanja i potroSnja energije pri maksimalnom ucinu grijanja

= UCin grijanja i potronja energije pri maksimalnom broju okretaja kompresora

= Potronja energije bez vodene pumpe

= UCin grijanja i potroSnja energije mjere se prema EN 14511

T0: Vanjska temperatura (TK°C)

Tpolaz: Polazna temperatura (°C) TOSHIBA |23



Vanjska jedinica HWT-1101H(R)W-E
Hidro modul HWT-1101XWH=W-E
Allin One HWT-1101F21S**W-E

Nazivni ucin hladenja i nazivna potro$nja energije

S Ucin KW 8,0
#lggl]ellrz]i;%weh PotroSnja energije kW 2,86
dT=5 °C EER W/W 2,80

Nazivni protok l/min 22,9

= Nazivni uCin hladenja i nazivna potroSnja energije odnose se na nazivni broj okretaja kompresora
= PotroSnja energije bez vodene pumpe
= UCin hladenja i potroSnja energije mjere se prema EN 14511

T0: Vanjska temperatura (TK°C)
Tpolaz: Polazna temperatura (°C)
dT: Razlika temperature (°C)
temperatura povrata — polazna temperatura

TOSHIBA
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Uc¢in hladenja i potroSnja energije
HWT-1101H(R)W-E

20 8,12 8,79 9,47 9,90 10,57
27 7,91 8,60 9,37 9,74 10,43
30 7,83 8,52 9,32 9,67 10,36

o ) ) ) ) )
s 35 7,68 8,38 9,25 9,56 10,26
40 5,97 6,68 7,49 7,86 8,57
43 4,95 5,66 6,43 6,85 7,56

20 1,85 1,84 1,83 1,81 1,80

27 2,25 2,29 2,37 2,35 2,39

o 30 2,42 2,48 2,60 2,58 2,64

10 (°C) 35 2,71 2,81 2,98 2,96 3,06
40 2,69 2,72 2,77 2,79 2,83

43 2,67 2,68 2,65 2,68 2,69

20 4,39 4,79 517 5,46 5,87
27 3,52 3,76 3,96 4,14 4,37
30 3,23 3,43 3,59 3,75 3,93

o ) ) ) ) il
s 35 2,83 2,99 3,10 3,22 3,35
40 2,22 2,45 2,70 2,82 3,03
43 1,85 2,12 2,43 2,55 2,81

= Nazivni ucin hladenja i nazivna potroSnja energije odnose se na nazivni broj okretaja kompresora
= PotroSnja energije bez vodene pumpe
= UCin hladenja i potroSnja energije mjere se prema EN 14511

T0: Vanjska temperatura (TK°C)
Tpolaz: Polazna temperatura (°C)
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ESTIA R32 cijevi za radnu tvar

Novi hidro modul koji visi na zidu

ESTIA R32: @ -
Osnovno punjenje radne tvari:

401/601 = 0,9 kg
801/1101 = 1,25 kg

Vanjska jedinica

ESTIA serija 5:

ESTIA sgrjja 5 Cijev za tekuci medij @ = 9,58 mm
maks. Visina =10 m

maks. Duljina=15m

Cijev za

maks. visina V maks. duzina maks. nenapu- Plinska cijev - -
tekuci medij

Vanjska jedinica D (m) min. duZina D (m) njeno (m) (0mm)

ESTIA R32:

Dodatno punjenje radne tvari
@401/601 = 20g/m
801/1101 = 25g/m

Ugradnju uredaja ESTIA moraju provesti kvalificirani inzenjeri i ona mora biti u skladu s lokalnim i nacionalnim propisima
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R32 ESTIA specifikacije — razina buke

Fizicki podaci na otvorenom

Vanjska jedinica HWT- | 401HW-E | 601HW-E | 801HW-E A 1101HW-E
Razina zvuénog tlaka (Rated) H/C @ 1m (1) dB(A) | 45/46 46/46 51/50 51/51
Razina zvuénog tlaka (Silent Mode) H/C@ 1m (1)  dB(A)|  40/41 42/41 46/47 49/47
Razina zvucnog tlaka (Rated) H/C @ 5m (2) dB(A) | 37/38 40/39 41/40 42/40
Razina zvucnog tlaka (Silent Mode) H/C @5m (2) dB(A) | 32/33 36/35 36/37 40/38
Razina zvuCne snage (Max) H/C dB(A) 65/- 65/- 65/- 65/-
Razina zvuéne snage (Rated) H/C dB(A)  59/60 62/61 63/62 64/62
Razina zvuéne snage (Silent Mode) H/C dB(A)  54/55 58/57 58/59 62/60
(1) Razina zvucnog tlaka prema EN 12102 @ 1 m, Faktor Sirenja zvuka Q = 2, polukugla
(2) Razina zvucnog tlaka prema EN 12102 @ 5 m, Faktor Sirenja zvuka Q = 2, polukugla
OAT 7 °C 4 kW 6 kw 8 kW 11 kW
Rated UCin grijanja 4,00 6,00 8,00 11,20
Razina zvuCnog tlaka 59 62 63 64
Rezim rada Tiho | UCin grijanja 2,85 4,29 5,93 8,28
vs Rated 71 % 72 % 74 % 74 %
Razina zvucnog tlaka 54 58 58 62
vs Rated A>S Al A>S A?
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Prirucnik za
Dizalica topline zrak/voda ESTIA



APPENDIX R32

PRIRUCNIK ZA DIZALICU TOPLINE ZRAK/VODA ESTIA

Verzija 1.0/ HR
Sazetak najbitnijih podataka iz originalnih priru¢nika tvrtke TOSHIBA.

|zdavac:
AIR-COND International GmbH
Haushamer StraBBe 2, 8054 Graz-Seiersberg © Travnja 2022

Za tiskarske pogreske ne preuzimamo odgovornost.
Umnozavanje dopusteno samo uz izricitu suglasnost!
Ovaj sazetak ni u kojem slu¢aju nije zamjena za originalne tehnicke prirucnike tvrtke TOSHIBA!
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NOSACI

NosacCi za dizalicu topline zrak/voda ESTIA 4/6 kW tvrtke TOSHIBA

Tlocrt

|5-20cm
I |
: i Visina nosaca: 20 cm
[ I
I I
[ I
[ I
I I
&0em I |33.00m :
I Bazn:jk
I ﬁ.n;: |
I |
I I
I |
+__ I
?
I I
I | HWT-401HW-E
: 1' HWT-601HW-E
[
L B0cm L

Razmak izmedu rupa I

Nosaci za dizalicu topline zrak/voda 8/11 kW ESTIA R32 tvrtke TOSHIBA

| 5-20cm
I |
] i Visina nosaca: 20 cm
[
I I
I |
[ I
I I
I I
&0em I [40,5em I
[ i '
I rp |
I I
I I
[ I
I I
?- ? : :
[ I = = — - L e}
{ | HWT-801HW- "
' : HW-E
I I
62em L / >
| “

Razmak izmedu rupa

Detaljne dimenzije mozete
pronaci od stranice 37.
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Informacije 0 membranskoj ekspanzijskoj posudi

Obje unutarnje jedinice ESTIA tvornicki su opremljiene membranskim ekspanzijskim posudama:

Tip unutarnje jedinice Volumen (litara) Predtlak (bara)
Hidro modul 8 1,5
All'In One 10 0,5

Dimenzioniranje povezano s instaliranim sustavom za vodu odgovornost je strucne tvrtke koja obavlja instalaciju.
Za opceniti pregled se ukupni ekspanzijski volumen moze jednostavno izracunati na sljedeci nacin.

Sadrzaj vode Ekspanzija
Nacin gradnje Temperatura, Sadrzaj Temperatura, polaz Faktor
grijanja polaz/povrat
Cievasto griace tielo 60/40°C 36,2 Iitara/kW 40 °C 0,0093
70/50°C 26,1 litara/kW 50 °C 0,0129
Plogasto griace tielo 60/ 40 °C 14,6 Iitara/kW 60 °C 0,0171
70/50°C 11,4 litara/kW 70 °C 0,0222
Podno grijanje 20 litara/kW
1. Priblizno izraCunati sadrzaj vode u grijanju:
2. Priblizno izraCunati ekspanzijski volumen:

Ekspanzijski volumen = sadrzaj vode x ekspanzijski faktor

Medutim, detaljno dimenzioniranje u obzir uzima dodatne parametre:

- potrebna vodena brtva ekspanzijske posude
- predtlak i zavrSni tlak ekspanzijske posude
- nazivni volumen ekspanzijske posude

Za tocno planiranje sustava na raspolaganju stoje softverska rjeSenja, aplikacije kao i odgovarajuca strucna

literatura.

OsiguraCi i potrosnje elektriCne energije

Model HWT- 401HW-E | 60THW-E | 8OTHRW-E | 1101HRW-E
Opskrba energijom 220 - 240V ~50 Hz

Maksimalna radna struja 146 A 20,3A

Preporuceni osiguraC 16 A 25A

Kabel strujnog napajanja

2 x 2,5 mm? ili viSe

(HO7 RN-F ili 60245 IEC 66)

Kabel za uzemljenje za
vanjsko podrucje

1 x 2,5 mm?ili viSe

Hidro/vanjski
prikljucni kabel

4 x 1,5 mm?ili viSe

(HO7 RN-F ili 60245 IEC 66)

TOSHIBA | 5
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3-putni prekretni ventil za pripremanje potrosne tople vode (PTV)

Priklju¢ak 3-putnog ventila (prekretni ventil)
Potrebne specifikacije ventila:
Elektricna specifikacija: 230 V; 50 Hz; <100 mA

e Promjer ventila: prikljucak A, prikljucak B: @ 1 1/4"
e Povratni mehanizam: Mogu se upotrijebiti 3 razliCita
3-putna ventila (prekretna ventila).

Postavite upotrebu 3-putnog ventila s pomocu DN 6B4.

6B4
Vrsta 1 2-Zilni uredaj sa povratnom |0
oprugom
Vrsta 2 3-Zilni uredaj SPST 0
Vrsta 3 3-Zilni uredaj SPDT 1

NAPOMENA
Motor u potpuno otvorenom polozaju
ne smije raditi kontinuirano.

e S pomocu 3-putnog razvodnog ventila bira se
izmedu pripreme PTV i grijanja.

e Povezite 3-putni razvodni ventil sa stezaljkama
8,910 na CN23.

e Povezite 3-putni razvodni ventil kako je
prikazano na sliedecem dijagramu:

Preporuceno!

Tip 1: S POVRATNOM OPRUGOM

ulaz ,A” za cilindar

tople vode :,-l:l)_lc_jr_o____
! jedinica
I
I
ulaz ,AB” za I CN23
Hydro jedinica 8
9
ulaz ,A” otvoren
10

ulaz ,B” za grijanje ili
hladenje prostora

6 | TOSHIBA

NIJE preporuceno!

Tip 2: SPST

ulaz ,A” za cilindar
tople vode

ulaz ,AB” za
Hydro jedinica

ulaz ,B” za grijanje ili

hladenje prostora

Preporuceno!

Tip 3: SPDT

ulaz ,A” za cilindar
tople vode

ulaz ,AB” za
Hydro jedinica

i Hydro jedinica
i

ulaz A" !

zatvoren :CN23
8

otvoren
9O ()—L
10
i
I
I
e o
| Hydro jedinica
i
I

ulaz ,,A" : CN23

zatvoren

otvoren

ulaz ,B” za grijanje
hladenje prostora

______________



3-putni ventil za mijeSanje za 2. zonu

Prikljuéak 3-putnog ventila za mijeSanje

Potrebne specifikacije regulatora:

ElektriCna specifikacija: 230 V; 50 Hz; <100 mA

3-putni ventil za mijeSanje potreban je za postizanje razlike
temperature u dvozonskom sustavu grijanja.

Povezite 3-putni ventil za mijeSanje na stezaljke 8, 9 i
10 na CN22 (za ventil za mijeSanje vrste 1)

ili stezaljke 7, 8 i 9 na CN22 (za ventil za mijeSanje
vrste 2).

Povezite 3-putni ventil za mijeSanje kako je prikazano
na sljiedecim dijagramima:

Tip 1: SPDT

ulaz ,A” za grijanje zone 2

t Hydro jedinica

I CN22
7
ulaz ,AB” za otvoren ||
Hydro jedinica 8
=i
ulaz ,A” 10

zatvoren

ulaz ,B” BLINDIRAN

Tip 2: SPST

ulaz ,A” za grijanje zone 2

| Hydro jedinica
ulaz ,A” i CN22
ulaz ,AB” za zatvoren

Hydro jedinica

otvoren

B0

ulaz ,B” BLINDIRAN

Elektricni prikljuéak
(elektriéno grijanje spremnika PTV)

ElektriCno grijanje ugradeno u spremnik PTV treba
vlastiti prikljucak na hidro modul.

PrikljuCite grijanje spremnika PTV na sljedeci nacin:
Provodi struju: stezaljka L na rednu stezaljku 02
Neutralno: stezaljka N na rednu stezaljku 02
Uzemljenje: stezaljka za uzemljenje na rednu stezaljku 02
PrikljuCite grijanje spremnika PTV na sljedeci nacin na
hidro modul:

Vod koji provodi struju na spremnik PTV:

stezaljka 1 na rednu stezaljku 03

Neutralni vod na spremnik PTV:

stezaljka 2 na rednu stezaljku 03

Vod za uzemljenje na spremnik PTV:

stezaljka za uzemljenje na rednu stezaljku 03

Zastitna strujna

sklopka - FID ULAZNO napajanje
__220-240V ~ 50 Hz
=
1] 2] L]N]
Cilindartople | Redne stezaljke 02

vode

S

Elektricni prikljuéak
(temperaturni osjetnik spremnika PTV)

PrikljuCite temperaturni osjetnik spremnika PTV
kako je prikazano u nastavku na stezaljke 112 na
CN20 u hidro modulu.

Osigurajte da je spojni kabel izmedu hidro modula
i spremnika PTV na oba kraja uzemljen zastitnim
kabelom.

T—

MAINS

(CTzTe] |
)‘ TB 02 ||
| Hydrojedinica |

TOSHIBA | 7
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PoCetak i konfiguracija

Odaberite ,DN kod hidrojedinice” u ,Postavke podizbornika” kako biste promijenili DN kodove hidro modula.
Utvrdite sljedece poCetne postavke i druge toCke postavljanja:

NamijeStanje DN koda hidro modula

Spremnik
Br. funkcijskog

*HB= hidro modul EEPROM
*RC= daljinski upravljaé

koda
. < Prethodna : "
* %
FC opis HB RC Podrucje postavka Dodatne informacije
Upotrebljava se za aktivaciju vanjskog izlaza
grijanja - i i iiani
0 = deaktiviran vanjski iZlaz grjanja 6B0 - 0~1 0 Samo za bivalentni sustav grijanja
1 = aktiviran vanjski izlaz grijanja
Povezivanje s vanjskim sustavom grijanja . . TR
0 = povezivanje iza 3-putnog ventila 6B1 - 0~1 0 Sar.ntv) Z,a plvalentnl sgstav driiania (glje, phn itd) -
A . Objasnjenje na temelju shema na sljedecoj stranici
1 = povezivanje ispred 3-putnog ventila
Kada je prikljucen vanjski termostat za toplu vodu
0 = nije prikljucen vanjski termostat za toplu vodu Upotreba vanjskog termostata za toplu vodu
za toplu vodu 6B2 - 0-~1 0 (nije potreban TTW senzor)
1 = prikljuCen vanjski termostat za toplu vodu e
za toplu vodu
Kada se upotrebljava vanjski sobni termostat
0 = nema vanjskog sobnog termostata 6B3 - 0~1 0 Samo pri upotrebi vanjskog sobnog termostata
1 = prikljucen je vanjski sobni termostat
Upotrebljava se za utvrdivanje 3-putnog prekret-
nog ventila koji se upotrebljava u sustavu
0 = 2-Zilni ventil / ventil sa povratnom oprugom 6B4 - 0~1 0 Preferira se SPDT ventil
ili 3-Zilni ventil / SPST ventil;
1 = 3-Zilni ventil / SPDT ventil
. A OFF: Pri bivalentnom sustavu grijanja, kada je 5B
Sinkronizacija pumpe P2 . ) " : L )
. namjeSten na 3, P2 i regulacija ventila za mijeSanje ostaju
0 = stalni pogon pumpe 2 6B5 - 0~1 0 aktivni
1= pumpa 2 radi paralelrio  pumpom 1 ON: P2 se iskljucuje tijekom pripreme PTV
Upotrebljava se kada je na sustav prikljuéen
spremnik potro$ne tople vode (PTV)
0 = priklju¢en spremnik potrosne tople vode (PTV) 6B8 - 0~1 0
1 = nije prikljuéen spremnik potro$ne tople vode
Postavljanje sustava (PTV)
(OPSW zamjena) Za aktivaciju pogona zone 1 Mora se postaviti na ON kada se dizalica topline
0 = aktivirana zona 1 6B9 - 0~1 0 upotrebljava samo za pripremanje potrosne tople vode
1 = deaktivirana zona 1 (PTV).
Za aktivaciju pogona zone 2
0 = deaktivirana zona 2 6BA - 0~1 0 npr. pri upotrebi radijatora i podnog grijana
1 = aktivirana zona 2
Pogon pumpe P1 za grijanje ON = od vanjske temperature vece od 20 °C pumpa se
0 = P1 radi stalno .
AR R o 6D0 - 0~1 0 isklapa.
1 = pri vanjskoj temperaturi vecoj od 20 °C \ P
e DN kodom 9E moZe se promijeniti temperatura!
P1 se iskljucuje
Pumpa P1 normalni uéin, ako je nain rada
Thermo dugorocno iskljucen. 601 _ 0-1 0
0 = nema rada
1 = normalni ucin
Upotrijebljeno za aktiviranje pomoénog grijaca
hidro modula 602 _ 0-1 0 Pomoéni grija¢ u hidro modulu: Priklju¢ak TBO3
0 = pomocni grija¢ aktiviran Ucin 3,6 ili 9 KW
1 = pomocni grija¢ deaktiviran
Za aktivaciju elektro grijata u spremniku PTV Priklju¢ak TB02
0 = elektro grija¢ u spremniku PTV aktiviran 6D3 - 0~1 0
1 = elektro grija¢ u spremniku PTV deaktiviran Uvijek treba biti na OFF
Sa—agﬂmicr”al:] [\)/grigf(ini(;?agr”gggano riiania 604 _ 0-1 0 Kad je vanjska temperatura manja od -20 °C, aktivira se
= axtlviran vanjsK! Iziaz pojacanog grijania Kontakt na prikljucku CN23 / 5+6 (230V/1A)!
1 = deaktiviran vanjski izlaz poja¢anog grijanja
Upotrijebljeno za aktivaciju automatskog ponovnog
pokretanja nakon nestanka struje 8 0-1 ’
0 = deaktivirano automatsko ponovno pokretanje -
1 = aktivirano automatsko ponovno pokretanje
Pogon pumpe P1 za pripremu PTV ' . ) -
0 = P1 radi samo tijekom pripreme PTV 5A - 0~1 0 S_!nkronmrg pumpu 1s vanjskom jedinicom
) tijekom proizvodnie tople vode
1 =P1 radi stalno
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Spremnik
Br. funkcijskog

koda

*HB= hidro modul EEPROM
*RC= daljinski upravlja¢

FC opis

HB*

RC*

Podrucje

Prethodna
postavka

Dodatne informacije

Postavijanje sustava
(DPSW zamjena)

Korisnicki definirane opcije za I/P7 /8 (SN21):
0:1/P 7 = ulaz prisilno zaustavljanje; I/P 8 = nijedan
1:1/P 7 =TEMPO 1 ulaz; I/P 8 = nijedan
2:1/P 7 =TEMPO 2 ulaz; I/P 8 = nijedan
3:1/P 7 = Prisilno iskljuivanje rezervnog grijanja
I/P 8 = iskljugiti toplu vodu s vanjske strane
4:1/P 7 = SMART Grid mrezni ulaz 1
I/P 8 = SMART Grid mrezZni ulaz 2

B6

Namijestanje tipa hidro
modula

Namijestanje tipa hidro modula:
70 = hidro modul montiran na zid
71 = ALL IN ONE hidro modul

70171

Ovisno o hidro
modulu

NamjeStanje kapaciteta
hidro modula

Kapacitet hidro modula:
0010 = 401 /601
0015 =801/1101

00101li 0015

Ovisno o hidro
modulu

Namjestanje tipa
vanjskih jedinica

NamjeStanje tipa vanjskih jedinica
0=401/601

1=2801/1101

2,3 =nijedan

Ovisno o tipu

Namjestanje adrese

Adresa rashladnog kruga

1~128

nema

adresa unutarnjih jedinica

1~128

nema

Grupna adresa

0 = individualno (nema grupnog upravljanja)
1 = nadredeni uredaj

2 = podredeni uredaj

nema

SrediSnja adresa

03

1~128

nema

Primjenjuje se kad se uredajem ESTIA upravija preko
sredi$njeg upravljanja.

SG Ready

Povecanje temperature u nacinu rada ,Forced ON”
(upravijanje SG Ready)

AC

0~10

SG Ready prisilni pogon upravljanja grijanjem
0 = ucin grijanja dopusteno
1 = ucin grijanja nije dopusteno

6CE

Potrosnja energije

Primijenjena funkcija potrosnje energije
0 = OFF
1=0N
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Povezivanje s vanjskim sustavom grijanja (bivalentno grijanje)

6B1=0 = povezivanje iza 3-putnog ventila
Uljni gorionik

Option PCB ... r- ®

LLEDNLL

Radiator

Vanjska jedinica

Medu-
spremnik

Hidro modul

6B1=1 = povezivanje ispred 3-putnog ventila

Uljni gorionik

Option F'Cﬁ &l

o .
0 L "} MU,
=i

e ) Radiator
Vanjska jedinica] | Hidro modul Meduspremnik
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Nazivi i funkcije dijelova
Tipke

TOSHIBA

I 5
4— B No—— 0 1

1 Tioka[ o ukij/iski]

2 Tipka [ A ]
Na vrhu zaslona: Za regulaciju temperature.
Na zaslonu s izbornikom ili na drugom zaslonu: Za odabir neke toCke izbornika ili za uklj./isklj. za svaku funkciju ili za
pokretanje pokazivaca itd.

3 Tipka[ Vv ]
Na vrhu zaslona: Za regulaciju temperature.
Na zaslonu s izbornikom ili na drugom zaslonu: Za odabir neke toCke izbornika ili za uklj./isklj. za svaku funkciju ili za
pokretanje pokazivaca itd.

4 Tipka [ EER Izbornik]
Na vrhu zaslona: Prikazuje zaslon s izbornikom.
Na drugom zaslonu: Fiksira ili kopira postavku vrijednosti parametra.

5 Tipka [
Na vrhu zaslona: Odabir rezima grijanja ili hladenja.
Na drugom zaslonu: Funkcija varira ovisno o zaslonu.

6 Tipka [ 2]
Na vrhu zaslona: Odabir rezima grijanja ili hladenja.
Na drugom zaslonu: Funkcija varira ovisno o zaslonu.

7 Tipka [ =3 Natrag]
Prebacuje se natrag na prethodni zaslon itd.

8 Tipka [ #=m Nacin rada]

Na vrhu zaslona: Odaberite nacin rada za koji treba promijeniti temperaturu.
Na drugom zaslonu: Ponavlja vrijednost parametra namjestanja.

TOSHIBA | 11



/nacenje prikaza na vrhu zaslona

2PN 23:55 PON
DBHGARO0e®®

( ZONA2 )(TOPLA VODA)

45¢) 35¢) 55¢]

\If
@0B a®B
[GRUANJEHLADENJE | _ TOPLAVODA |

Prikaz Opis

Svijetli kad je sustav prikljuCen na podno grijanje ili na grijace tijelo

ZONAT (kad sustav ima podno grijanje ili grijace tijelo).
ZONA2 Svijetli kada se upravlja drugom temperaturom (ovisno o sustavu prikaz mozda nece zasvijetliti).
POT\I?SSXIAPTT?/PLA Svijetli kada je uklju¢ena priprema PTV (kada sustav ima pripremu PTV).
Oznaka u boji svijetli u rezimu rada u kojem treba promijeniti temperaturu.
Svijetli kada radi kompresor za grijanje ili hladenje
'
Svijetli kada je elektro grijac hidro modula upaljen.
Svijetli dok kompresor radi u rezimu rada pripreme PTV.
Svijetli kada je elektro grijac spremnika PTV upaljen u reZimu rada pripreme PTV.
. Svijetli kada je odabrano grijanje.

Svijetli kada je odabrano hladenije.

Svijetli kada je odabrana priprema PTV.

Svijetli dok radi interna pumpa (pumpa 1) ili dodatna pumpa (pumpa 2).

Svijetli kada dodatan izvor topline ili dodatno vanjsko grijanje podupire rad dizalice topline.

ZASLON DALJINSKOG UPRAVLJACA

V@ L¥-

Svijetli u nacinu rada regulacije temperature vode / naginu rada regulacije sobne temperature.

op
S~
&

Svijetli tijekom automatskog rezima rada.

©®

Svijetli kada su vremenski program ili zagrijavanje estriha namjesteni na ,Ukljuceno”.

12 | TOSHIBA



/nacenje prikaza na vrhu zaslona

2P AN 23:55 PON
DBHGARO0e®®

( ZONA2 ) (TOPLA VODA)

45¢) 35¢) 55¢

@0B a®B
| GRIJANJE/HLABENJE | TOPLA VODA |

Prikaz Opis
Svijetli kada je nacin rada nocnog resetiranja namjesten na ,UkljuCeno” i kada su odabrani grijanje
ili hladenje.

Svijetli kada je zaista aktivan tihi nacin rada.

3

Svijetli kada je zaista aktivna priprema PTV.

Svijetli kada je program za zastitu od legionele namjeSten na ,Uklju¢eno” i kada je odabran nacin
rada pripreme PTV.

Svijetli kada je zaista aktivan nacin rada za zastitu od smrzavanja.

Svijetli kada su testni nacin rada ili zagrijavanje estriha namjesteni na ,Ukljuceno”.

Prikazuje se kada je daljinski upravljac namjeSten kao drugi daljinski upravijac.

v

Svijetli kada dode do pogreske i gasi se kada se pogreska ukloni.

Svijetli kada dode do pogreske. Ovaj broj predstavlja broj uredaja.

Flor®yw®® &6

Svijetli kad je pogon ograniCen postavkom srediSnjeg daljinskog upravlijaca.

Nacin rada izbornika

(1) Pritisnite tipku [ & |, prikazuje se zaslon s izbornikom.

(2) Pritisnite tipku [ A ]/ ™ ] kako biste odabrali jedan element.
Odabrani element sada je istaknut.

(3) Pritisnite tipku [ 2] ]. Prikazuje se zaslon za postavke.

<
%)
<
=
S
<
o
o
>
@
)
™
(7]
=
=
-
<
a
4
o
-
8

PoniStavanje
Za povrat pritisnite tipku [E=R ]. Prikaz se vraca na prethodni zaslon.
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Postavke podizbornika

Vrh zaslona
[

[EER izbornik ]+ [ WV ]
istovremeno pritisnuti (4 s)

DN kod hidrojedinice (DN kod daljinskog upravljaca)
e Postavka DN koda hidro modula dostupna je samo za glavni daljinski upravljac.
e Namijestite DN kodove za razliCite nacine rada s pomocu daljinskog upravljaca.

(1) Pritisnite tipku [ A ]/[ ‘v ] za odabir ,DN koda hidrojedinice” (ili ,DN kod daljinskog upravljaca”)
na zaslonu ,Postavke podizbornika”, a zatim pritisnite tipku [ €2 ].

Postavke podizbornika (2/2) Postavke podizbornika (2/2)
Servisni monitor Servisni monitor
DN kod hidrojedinice
DN kod daljinskog upravljaca DN kod daljinskog upravljaca
Ponovno postavljanje podataka o Ponovno postavljanje podataka o
potroSnji struje potroSnji struje
Informacije osjetnika Informacije osjetnika
| Potrdit |

(2) Pritisnite tipku [ )] / [ (2] za odabir ,DN" ili ,Podaci”, zatim pritisnite tipku [ A ]/[ ™ ]za unos
vrijednosti.

DN kod hidrojedinice DN kod daljinskog upravljaca
Code Code
(DN) Podaci (DN) Podaci
| 0010 | 0070 [ 01| 0000
fiksno fiksno

(3) Pritisnite tipku [ &R |. Postavka se registrira.

141 TOSHIBA



Funkcijski kodovi

Spremnik * .
- HB= hidro modul EEPROM
Br. fu'r(rll,(glajskog *RC= daljinski upravija¢
i * " X Prethodna . "
FC opis HB RC Podrucje postavka Dodatne informacije
Gornja grani¢na temperatura za grijanje zone 1 1A - 37 ~55°C 55 Takoder predstavija temperaturu zaustavijanja pri
regulaciji temperature prostorije
Donja grani¢na temperatura za grijanje zone 1 1B - 20~37°C 20
Gornja granitna temperatura za grijanje zone 2 1C - 37 ~55°C 55
Donja grani¢na temperatura za grijanje zone 2 1D - 20~ 37°C 20 uMpipé\i/”rgng;s. podrutje postavki na dafinskom
Namijestanje - - -
podrucja temperature Gornja grani¢na temperatura za hladenje 18 - 20~30°C 25
Donja granica temperature za hladenje 19 - 7~20°C 10 Pr1i ?Q(gmbi hiadenja betonsks Jezgre ograniite na
+
Gornja grani¢na temperatura za potro$nu toplu _ o
vodu (PTV) 1E 60 ~ 75°C 75
Donja grani¢na temperatura za potro$nu toplu _ o
vodu (PTV) 1F 40 ~ 60 °C 40
M ’ . % 0d koje se temperature, izmjerene na TTW senzoru,
\Fl’gggt(r;)a“t/e))mperatura za pripremanje potrosne tople 20 - 20 ~45°C 38 traZi pripremanje potro$ne tople vode (PTV).
Postavite je na +42 °C!
. 0d koje se temperature, izmjerene na TTW senzoru,
Temperatura zaustavljanja 21 40 ~ 65 °C 45 zaustavlja pri j S
| I t - ~ ja pripremanje potrosne tople vode (PTV).
Pripremanje potro$ne tople vode (PTV) Postavite je na +60 °C!
Grupno upravljanje — priklju¢ivanje
. . “ TTW senzora:
for "l)gevrgggJ?PPr‘\’})mS”e 0 = TTW senzor za prikljucak na svaki hidro modul | AB - 0~1 0
P 1 =TTW vrijednost prenesen od strane
nadredenog uredaja
? = 88 g:gﬂg Definira vrijleme koje mora proci nakon $to se
) - 90 minuta 73 - 0~3 0 ukljugila dizalica topline dok se elektricni grijaci Stap
3 _ 190 minuta aktivira u spremniku potroSne tople vode (PTV)
Ciklus potro3ne tople vode (PTV) zagrijavanje u 6AC . 0 = nevaZece 24h Ako funkcija za toplu vodu ne funkcionira, voda se
nuzdi 1-50h zagrijava u namjestenom vremenskom razdoblju
Maks. vrijeme koje dizalica topline smije potroditi za
Maksimalno vrijeme rada . . o ' pripremanje potro$ne tople vode (PTV)
za pripremu potro$ne M?I}Z'mg:]ng V{,'{?g%ﬁﬁﬂﬂS'iﬁﬂ%e(é%ﬁ};”(?n?ﬁ) 07 - 1~120 30 Paznja: nakon 30 min. uvijek se dodatno uklapa i
tople vode (PTV) prip jep p : pomocni grijac u spremniku potrosne tople vode
(PTV), samo do serije 3
T - 0d koje vanjske temperature potro$nu toplu
T?im%%z:it#rea %ﬁggﬁgq&a'lgl%gg%%m grijanje / 22 - -20~20°C 0 vodu (PTV) treba proizvoditi iskljucivo s pomocu
prip jep p pomocnog grijata u spremniku potro$ne tople vode
Iziednacavanje M % Ako vanjska temperatura padne ispod namjestene
temperature vruée vode E)Oﬁstcgdtgr&%aﬁgﬁzz:ntgmperaturu potrosne 24 - -20~10°C 0 vrijednosti, temperatura potrosne tople vode (PTV)
p J podize se za faktor korekcije
Faktor korekcije za podizanje temperature potroSne ~ o o
tople vode (PTV) 25 0~15°C 3 Postavite je na 0
Koliko dugo uredaj nakon pritiska tipke za
. . . B pojacavanje na daljinskom upravijac ostaje u
o Vrijeme rada (x 10 min. 08 3-18 6 ovom naginu rada (aktivan elektriéni grijaci &tap u
Pojacivac vruce vode spremniku potrosne tople vode (PTV)).
. « ) 7R o Maks. temperatura koje se dostiZe u naginu rada
Zadana vrijednost potroSne tople vode (PTV) 09 40 ~75°C 75 pojacavanja
Temperatura 0A R 65 ~ 80 °C 75 Temperatura koje se postiZe u antibakterijskom
reZimu
Antibakterijska funkcija . ' Ciklus nakon kojeg treba ponoviti antibakterijski
l(de?i”felkfija protiv PoCetak ciklusa (dan) - 0D 1~10 7 nadin rada (u danima)
egionele
Vrijeme pocetka (vrijeme u satima) - 0C 0~23 22 U koje vrileme zapoCinje nain rada
Trajanje ciklusa (min.) 0B - 0~60 30
Prebacivanje za vanjski sustav grijanja 23 - -20~20°C -10 Bivalentna to¢ka prebacivanja na ulje, plin itd. samo
Odabir prioriteta:
Prioritetni mod 0 = prioritet hladenja, potro$na topla voda (PTV)
rioritetni modus proizvadi se s pomocu elektriénog dodatnog OF i 0~1 0 Kako bi se topla voda trebala proizvoditi u rezimu
grijaca hladenja
1 = prioritet hladenja, potro8na topla voda (PTV)
proizvodi se s pomocu dizalice topline
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Spremnik
Br. funkcijskog

*HB= hidro modul EEPROM
*RC= daljinski upravlja¢

koda
FC opis HB* RC* Podrucje Prethodna Dodatne informacije
postavka
i o _ -20 (-30)~ } Zone 1:
Vanjska temperatura TO (°C) Al 15 (-20) °C 20 e e
Vanjska temperatura T1 (°C) 29 - -15~0°C -10
Vanjska temperatura T3 (°C) 2B - 0~15°C 10
NamjeStanje temperature A na TO (°C) - ZONE 1 2C - 20~55°C (65 °C) 40 [ |
| |
NamjeStanje temperature B na T1 (°C) - ZONE 1 2D - 20~55 °C (65 °C) 35 —h T 3 o
ia&tani opy _ B e o B i 3L
NamjesStanje temperature C na T2 (°C) - ZONE 1 2E 20~55°C (65 °C) 30 Zone 14.2:
NamjeStanje temperature D na T3 (°C) - ZONE 1 2F - 20~55 °C (65 °C) 25 FE_AZ+a Metoda s postocima
Namjestanje temperature E na 20°C (°C) - ZONE1 | 30 - 20@3*1%;0 20
TONE 3
' B (PG SONET
Odnos zgne 2 prema automatskom nacinu rada 31 _ 0~100% 80
Postavke zone 1 (%) —
automatske | e
krivulie za grijanje ZONE 2 1
Postavka temperature B = W0y
? i pg;st((j)tak (DN 31) t (DN A3~A5 A2 0-1 0 Automatska krivulja u ZONE 2 regulira 80 % (FC31) zone 1.
= utvrdena vrijednos ( - ) Postavka temperature vode ne pada ispod 20 °C.
Namjestanje temperature A’ na T0 (°C) - ZONE 2 A3 - 206550% & 40 Zone 2 R
€9 [ oo nghalbn
Namjestanje temperature B’ na T1 (°C) - ZONE 2 MM - 20(655%% 35 b 5
wian
[ ]
NamjeStanje temperature E' na 20 °C (°C) - A5 _ 20 ~55°C 20
ZONE 2 (65 °C)
[ &r .}
Automatska krivulja — promjena temperature (°C) 27 - -5~5°C 0 Namjestena temperatura u ZONE2 za A’ °C s vanjskom
temperaturom T0 °C, B'°Cs T1 °C,E'°Cs 20 °C
Funkcija za zastitu
0 = nevazede 3A - 0-1 1 Zastita od smrzavanja UKLJ./ISKLJ.
1 =vazece
. » Zadana vrijednost polazne temperature u nacinu
Funkcija za zastitu Zadtita od smrzavanja (°C) 3B - 10-20°C 15 rada sa zastitom od smrzavanja treba biti
namjeStena na +20 °C
Funkcija za godisnji odmor: Dani - 12 0-20 0 Koliko dana nacin rada ostaje aktivan
Funkcija za godisnji odmor: Pogetno vrijeme - 13 0-23 0 Vrijeme dana u kojem nacin rada zavr$ava
Uzlazno i silazno reguliranje razina pomo¢nog grijaca
Silazno reguliranje registra elektriénog grijanja u odnosu na razliku izmedu postavljene zadane
Dizalica topline 0 = 5 min; 33 - 0-3 1 vrijednosti temperature na daljinskom upravljacu
1=10min.; 2=15min.; 3 =20 min. i polaznu temperaturu vode iza pomocnog grija¢a
(THO senzor)
Uzlazno reguliranje registra elektricnog grijanja
Dizalica topline 0 = 10 min.; 1 = 20 min. 34 - 0-3 0 Pri upotrebi meduspremnika namjestite na 3
2 =30 min.; 3 =40 min.
0= nema ogranicenja 0d koi . . -
- ) — oo 100 _ o je se vanjske temperature vise ne ukljucuje
Upravljanje pomocnim | 1=20°C 3=10°C 5= 0°C B8 - 0-6 0 Jb 56 Vanjske
gﬁjagejmj p [ 2-15°C 4= 5°C 6=-5°C pomocni grijac (mjereno na TO senzoru)
Pri kojoj bi se razlici temperature izmedu TSC-F
(zadana vrijednost grijanja, npr. zona 1 +40 °C) -
0= 0K 2=20K 4=40K B9 . 0—4 0 THO (osjetnik iza pomocnog grijaca npr. +10 °C)
1=10K 3=30K = 30 K (kada je npr. namjesteno B9 = 3, na
temperaturi +10 °C THO pomocni grija¢ ukljucio
s 3 kW)
Kapacitet pomocnog grijaca
0=3kW ) )
1—6KW 6BC - 0~2 Ovisno o tipu
2=9kwW
Spustena temperatura tijekom noci 26 - 3-20°C 5 Za koliko se kelvina spusta
Nocno spustanje Odabir zone 0= zona 1 2; 1=zona 1 58 - C0~1 0 Koje se zone spustaju
temperature (nemojte
upotrebljavati za podno | PoCetno vrijeme - OE 0~23 22 U koje vrijeme pocinje noéno spustanje temperature
grijanje) - - . -
. « . 5 U koje vrijeme zavrSava noc¢no spustanje
Vrijeme zavrSetka OF 0~23 6 temperature
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Spremnik

*HB= hidro modul EEPROM

Br. full(lll,(g;iskog *RC= daljinski upravija¢
FC opis HB* RC* Podrucje ':,rg;{':‘ﬂ?: Dodatne informacije
Drugi daljinski upravlja¢, namjestanje ciljine
Kontrola temperature prostorije drugim daljinskim temperature
upravljacem: 40 - 0~1 0 0 = temperatura vode
0 = nevaZede; 1 = vaZece 1 = temperatura prostorije (senzor na daljinskom
upravljacu)
Hladenje temperature prostorije, gornja granica 92 - 15~30 29
Hladenje temperature prostorije, donja granica 93 - 15~30 18 Postavke na dalinske i
ostavke na daljinskom upravijatu
Grijanje temperature prostorije, gornja granica 94 - 15~30 29
Grijanje temperature prostorije, donja granica 95 - 15~30 18
S kojom polaznom temperaturom vode dizalica
topline zapocinje; =20°C ako se ne dosegne
PoCetna temperatura u rezimu hladenja, ili sa namjeStena zadana temperatura na vanjskom
senzorom temperature prostorije daljinskog R 5 sobnom termostatu ili na drugom daljinskom
upravijaca ili s vanjskim senzorom temperature 9% 10~25 20 upravljacu, svakih se 1/2 h polazna temperatura
prostorije spusta za 1 °C dok se ne dosegne graniéna
temperatura (FC 19) ili zadana vrijednost
temperature
Regulacija temperature S kojom polaznom temperaturom vode dizalica
prostorije s drugim topline zapoCinje; =40 °C ako se ne dosegne
Zitanim daljinskim Pocetna temperatura u rezimu grijanja, ili sa 20 ~ 55 401/ namjestena zadana temperatura na vanjskom
upravijadem ili vanjskim | senzorom temperature prostorije daljinskog ) R 601 40 sobnom termostatu ili na drugom daljinskom
oo 01110 il e e
1)
grani¢na temperatura (FC 1A) ili zadana vrijednost
temperature
HiPower ponovno pokrece temperaturu vode u A zonzg = Iskljucen termostat; ipak, kada je TWi
zoni A. (Vrijeci samo za upravijanje temperaturom B2 ) 20~ 37 25 ;ziﬁcactopline ponovno se pokreée kako se podno
prostorije s pomocu 2. daljinskog upravijaca) grijanje ne bi ohladilo
PoCetna temperatura u rezimu grijanja, metoda
namjesStanja upravljanja s pomocu daljinskog R N 0 = fiksna vrijednost prema FC 9D
upravlja¢a za temperaturu prostorije ili termostata B5 0~1 0 1 = izraCunata vrijednost prema automatskoj krivulji
za temperaturu prostorije
Ujednacavanje temperature prostorije: Prila . o
e e g S godava mjernu razliku izmedu senzora
Srrg:gﬁjev [{Jeerﬂggfgt'ﬁﬁdg;?fﬁ”%ﬁpmeﬁg{ﬁgre - 02 -10~ 10 -1 temperalure prostorije na daljinskom upravijacu i
upraviania, K) stvarne temperature prostorije
UjednaCavanje temperature prostorije: Pril ; o
s o i lagodava mjernu razliku izmedu senzora
l[-)llggteo[yijeé Xg{ﬁ%g?:ggeggr?f;‘fqggggteﬁure - 03 -10~10 -1 temperature prostorije na daljinskom upravljadu i
upraviiania, K) stvarne temperature prostorije
Ilaz nacina rada s ania i . . .

R h Prebacivanje logike uklapanja za B 5 0 = izlaz s 230 V zauzet za hladenje
%re‘%%nlr:?a(\;gg}!;)m 2-putni ventil za zaustavljanje hladenja 3C 0~1 1 = izlaz bez napona tijekom hladenja
Upravljanje hidrauliénim Prebacivanie loai . _ " :

T p je logike uklapanja 3-putnog prekretnog 5 0 = napon tijekom pripreme PTV
geﬁg;[g%n prekretnim ventila / potro3na topla voda (PTV) 5 0~1 0 1 = bez napona tijekom pripreme PTV

Vrijeme rada motora ventila izmedu sasvim
otvorenog i zatvorenog, razli¢ito ovisno o proizvodu.
Vrijeme rada 3-putnog ventila za mijeSanje (x 10 s) 0C - 3~24 6 Mora se namjestiti prije pokretanja! Upotrebljavajte
samo ventile s koracima od 10 sekundi
npr. 90 s, 100 s itd. (podrucje 30 — 240 s)
2 Z0ne, vremena (ada - ) . Lo Interval u kojem ventil vrSi naknadnu regulaciju
ventila za mijeSanje Upravljanje 3-putnim ventilom za mijeSanje (min.) 59 - 1~30 2 (preporuka na 1 min.)
Razlika u temperaturi za promjenu vrijednosti 6F1 R 1.3 2
otvaranja ventila za mijeSanje
Maksimalni stupnjevi ventila za mijeSanje 6F2 - 12 ~ 60 24
Vanjsko grijanje / dizalice topline
Sinkronizacija B
0 = sinkronizirano 3 0~1 0
1 = nije sinkronizirano
0 = dizalica topline i priprema PTV
) o . 1 = samo priprema PTV
Bojler / dizalice topline _ - T
sinkronizacia 2= %aénr%il;ulnkcua elektricnih grijacih Stapova do 58 . 0-~3 3
3 = dizalica topline i ZAUSTAVLJANJE cirkulacijske
pumpe
Aktivirati/deaktivirati kod pogreske A02
(visoka regulacija povratnog toka vode): 62 R 0~1 0
0 = A02 aktivirano
1 = A02 deaktivirano
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Spremnik
Br. funkcijskog

*HB= hidro modul EEPROM
*RC= daljinski upravlja¢

koda
. * * e Prethodna : "
FC opis HB RC Podrucje postavka Dodatne informacije
5 ; 0 = hladenje i grijanje . B P ;
Rezim hladenja 1 = samo rezim grijanja 02 0~1 0 Za aktiviranje rezima hladenja
Nagin prikaza Prikaz vremena 24 hili 12 h ) 05 0~1 0 Hode li se na daljinskom upravijacu vrijeme
daljinskog upravijaca 0=24h;1=12h prikazivati u formatu od 24 sata ili od 12 sati
Tihi no¢ni rad
0 = nevazece; 1 = vaZece ) 09 0~1 0 o N, ' .
Tihi noéni rad - - - : Prigusuje maksimalni ucin dizalice topline na 75 % i
Vrijeme poCetka (vrijeme u satima) - 0A 0~23 22 time postize smanjenje buke
Vrijeme zavr$etka (vrijeme u satima) - 0B 0~23 6
Tonovi alarma Ton 0 = iskljuéeno; 1 = UKLJUCENO - 11 0~1 1 Hode li se pri smetnji javiti akustiéni signal
0 =pumpa 1 se zaustavlja kada je u nacinu rada
potro$ne vode dizalica topline iskljucena i kada . . . h «
se elektriéni grija¢ u spremniku ukljucio te 5A - 0~1 0 g)prlgv\lljggjee(g%pom tjekom pripremanja potrosne
nema zahtjeva za grijanjem P
1 =pumpa 1 stalno radi
Rad pumpe P2 u reZimu hladenja:
0 = stalni pogon P2 64 - 0~1 0
1 = P2 zaustavlja se u rezimu hladenja
Sinkronizira pumpu P1 sa sobnim termostatom:
0 = stalni pogon P1 o . :
1 = P1 sinkroniziran sa senzorom temperature f:gdlflapc(i)jzt(glr:fg ?ér%eég}gﬁ?g prostorie
prostorije. Kada se upotrebljava senzor 65 ° 0~1 0 (upotrijebite samo za grijaca tijela, ne za podno
temperature prostorije ili vanjski sobni termostat. riianje)
P1 se zaustavlja kada je dizalica topline u nacinu grijany
rada Thermo-OFF
Rad pumpe P1: Gornja granica vanjske temperature u . f P :
reZimu grijanja, P1 se zaustavlja > zadana vrijednost 9E - 10~ 30 20 Egdg()']: S?\‘nlj(soléeet%rgpfr?ture se gasi dizalica topline,
za focku iskljucivanja ) =
TO razl. temperature kada se zaustavlja P1 6E - 1~5 2 Hkﬁﬂ'gbgﬂﬁghga histereza kada se ponovno
? - 513893/% 2 - 28 zf’ A0 0-5 0 Pumpa 1 moZe se regulirati na 6 razliitih stupnjeva
Tl TN . - broja okretaja
2=280% 5=50%
Upravljanje - )
Pumpat i 2 Pumpa P1 metoda regulacije brzine:
0 = fiksna regulacija broja okretaja (s DN AO) 6A6 - 0~1 1
1 = varijabilna regulacija brzine
Korekcija broja okretaja pumpe P1 za upravljanje
pumpom s varijabilnim brojem okretaja:
0 =100 % protok maks.
1= 90 % protok maks. 6A7 B 0~3 0
2 = 75 % protok maks.
3= 50 % protok maks.
Regulacija broja okretaja P2 (fiksni broj okretaja):
0=100 % 2= 70 % protok maks. 6A1 - 0~3 0
1= 80% 3= 60%
P1 funkcija intervala grijanja
0 = stalni pogon BA : 0-6 0 0d koje vanjske temperature ESTIA u statusu
1=20°C 3=10°C 5=0°C Thermo off prebacuje P1 na nacin rada s intervalima
2=15°C 4= 5°C 6=-5°C
P1 funkcija intervala hladenja 0d koi f
_ f _ 20 © B _ je vanjske temperature ESTIA u statusu
?; gtgl%pogon g; gg og BB 0-3 0 Thermo off prebacuje P1 na nacin rada s intervalima
) R B 0 = P2 se ne prikazuje na zaslonu
Prikaz pumpe P2 42 0~1 0 1 = P2 se prikazuje na zaslonu
P1 iz intervala L ) .
. ’ _ h _ f B _ Definira vrijeme intervala za P1 kada je ESTIA u
?; 18 m:ﬂ %; ;8 m:ﬂ g; %g m:ﬂ BC 0-5 0 statusu Thermo off (vrijeme mirovanja pumpe)
Postavka ulaznog signala pri upotrebi I/P7 / 8 (ON21)
kao prisilan STOP sustava (i DN B6 = 0) Vanjsko uklj./isklj. s modulom putem kontakti I/P7/8
0 = kontakti nisko > visoko zaustavljanje sustava.
Ponovno pokretanje sustava s daljinskim 50 R 0~1 0
upravljaéem v ; -
1 = kontakt visoko > nisko zaustaviianje sustava. Funkcija putem impulsnog kontakta (funkcija tipkala)
Ponovno pokretanje sustava s daljinskim
Vanjsko Uki./isklj. upravijagem
Postavka ulaznog signala pri upotrebi I/P5 / 6 (CN21):
0 = kontakti visoko > nisko zaustavljanje sustava.
Kontakti nisko > visoko ponovno pokretanje
sustava 61 - 0~1 0 DN=B6="0"
1 = kontakti nisko > visoko zaustavljanje sustava.
Kontakti nisko > visoko (2. put
ulaz impulsa) ponovno pokretanje sustava
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Spremnik
Br. funkcijskog

koda

*HB= hidro modul EEPROM
*RC= daljinski upravlja¢

FC opis

HB*

RC*

Podrucje

Prethodna
postavka

Dodatne informacije

Hidromodul digitalni
izlazi

Izlaz 1 opcije:
0 = izlaz alarma
1 = izlaz kompresorskog pogona
2 = izlaz pogona odledivanja
3 = izlaz upravljanja kotiom
= sigurnosno i zastitno upravljanje radi
5 pomocni grija¢ UKLJUCENO
6 = grijanje spremnika potrosne tople vode UKLJUCENO
7 = rezim grijanja UKLJUCENO
8 = rezim hladenja UKLJUCENO
9 = nacin rada proizvodnje tople vode UKLJUCENO

6CA

Izlaz 2 opcije:

0 = izlaz alarma

1 = izlaz kompresorskog pogona

2 = izlaz pogona odledivanja

3 = izlaz upravijanja kotlom

4 = sigurnosno i zastitno upravljanje radi

5 = pomocni grija¢ UKLJUCEN

6 = grijanje spremnika potrosne tople vode UKLJUCENO
7 = rezim grijanja UKLJUCENO

8 = rezim hladenja UKLJUCENO

9 = nadin rada proizvodnje tople vode UKLJUCENO

6CC

Izlaz 3 opcije:
= izlaz alarma
1 = izlaz kompresorskog pogona
2 = izlaz pogona odledivanja
3 = izlaz upravljanja kotiom
= sigurnosno i zastitno upravljanje radi
5 pomocni grija¢ UKLJUCENO
6 = grijanje spremnika potrosne tople vode UKLJUCENO
7 = rezim grijanja UKLJUCENO
8 = rezim hladenja UKLJUCENO
9 = nadin rada proizvodnje tople vode UKLJUCENO

6CD

Izlaz 4 opcije:
0 = izlaz alarma
1 = izlaz kompresorskog pogona
2 = izlaz pogona odledivanja
= izlaz upravljanja kotiom
= sigurnosno i zadtitno upravljanje radi
5 pomocni grija¢ UKLJUCENO
6 = grijanje spremnika potrosne tople vode UKLJUCENO
7 = reZim grijanja UKLJUCENO
8 = rezim hladenja UKLJUCENO
9 = nain rada proizvodnje tople vode UKLJUCENO

6CB

0-10V Interface
(optional)

ESTIA tipovi upravljanja:

0 = normalno upravljanje

1 = regulacija zadane temperature (DN 681~DN 684)

2 = izravno upravljanje kapacitetom — nacin rada HTG/
CLG (A1)

3 = izravno upravljanje kapacitetom tople vode (Al 2)

4 = izravno upravijanje kapacitetom - HTG/CLG (Al 1)
i tople vode (Al 2)

680

Zadana temperatura tople vode — odabir analognog
ulaza (Al)

0 = analogni ulaz nije upotrebljen

1=AI1 2=AI2 3=AI3

681

Zona 1 zadana temperatura (HTG) — odabir analognog
ulaza

0 = analogni ulaz nije upotrebljen

1=A1 2=A12 3=A3

682

Zona 2 zadana temperatura (HTG) — odabir analognog
ulaza

0 = analogni ulaz nije upotrebljen

1=AI1 2=AI2 3=AI3

683

Zona 1 zadana temperatura (CLG) — odabir analognog
ulaza

0 = analogni ulaz nije upotrebljen

1=A1 2=AI2 3=A3

684

0~3

Gornja granica zadane temperature tople vode

685

40 ~ 80

65

Razlucivost zadane temperature tople vode

689

1-5

Gornja granica zadane temperature zone 1 (HTG)

686

20~55 (65)

55

Razluivost zadane temperature zone 1 (HTG)

68A

1~5

Gornja granica zadane temperature zone 2 (HTG)

687

20~55 (65)

55

Razlucivost zadane temperature zone 2 (HTG)

68B

1~5

Gornja granica zadane temperature zone 1 (CLG)

688

7~29

20

Razlucivost zadane temperature zone 1 (CLG)

68C

1~5
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Spremnik X ;
o HB= hidro modul EEPROM
fir. fakeliskog *RC= daljinski upravija¢
i % * x Prethodna . .
FC opis HB RC Podrucje postavka Dodatne informacije
Postavka grijanja estriha B} . 1D 0~1 0
0 = ISKLJUCENO 1 = UKLJUCENO
Postavka poCetke i zavrSne temperature (°C) - 14 20 ~ 55 0
NamjeStanje maksimalne temperature (°C) - 15 20 ~ 55 0
Postavljeni dani za svaki korak prema gore do maksimalne . 16 1.7 0
temperature (dani)
Zagrijavanje - ; .
estriha Razlika temperature za svaki korak prema gore do maksimalne . 17 1-10 0
temperature (K)
Postavljeni dani za svaki korak prema dolje do zavr$ne . 18 1.7 0
temperature (dani)
Razlika temperature za svaki korak prema dolje do zavr§ne . 19 1-10 0
temperature (K)
Postavljeni dani s maksimalnom temperaturom (dani) - 1A 1~30 0
Dijagram estriha
°C
50
49
48
47
46 2 FC:1A .
FC:15 --45
44
43 FC:19 -
P FC:18
41
40
39
38
37
36 A
35
34
33 FC:17
32 .
3 FC:16
FC:14 --30 — e e e o o e o o e o o e o o
o9 -1 |
8 1 1
o7 1 1
% |1 |
25 1 1
24 1 1
. | |
i 1
3= :
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 Day
lapsed days
! total days !
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Program podnog zagrijavanja

e(va je funkcija na raspolaganju samo kod nadredenog daljinskog upravljaca.
e Ova se funkcija upotrebljava samo za susSenje estriha.
e Servisno 0soblje mora rukovati uredajem nakon namjestanja pripadajuceg funkcijskog koda.
e Rad pocCinje tek kada se namjeste svi pripadajuci funkcijski kodovi.
e Uzmite u obzir sljiedece postavke.
Obratite se odgovornim osobama za instalaciju.
Nestrucna izrada moze uzrokovati pucanje estriha itd.
e Kada zapocne pogon, uredaj radi na sljedeci nacin:

1 Istovremeno pritisnite tipke [EER]i[ Vv ] najmanje
4 sekunde ili dulje na gornjem zaslonu kako biste dosli do tocke izbornika

,FIELD SETTING MENU”.

©
2 Pritisnite tipke [ A ]/ ] kako biste odabrali opciju FIELD SETTING MENU(1/2)
,Program podnog zagrijavanja” u izborniku FIELD SETTING MENU. Test mode
Zatim pritisnite [ (70 ] na 4 sekunde i dulie.

Information input
Alarm history

FC:14 Postavka poCetne i zavrSne temperature [20 — 55 °C]
FC:15 Postavka maksimalne temperature [20 — 55 °C] kﬁ
FC:16 Dani nastavka za svaki korak do maksimalne temperature [1 — 7 dana]

FC:17 Razlika u temperaturi za svaki korak do maksimalne temperature [1 — 10 K]

FC:18 Dani nastavka za svaki korak do zavrSne temperature [1 — 7 dana]

FC:19 Razlika u temperaturi za svaki korak do zavrSne temperature [1 — 10 K]
FC:1A Dani nastavka pri maksimalnoj temperaturi [1 — 30 dana]

| FCIA_ |

H— I
| FC18_ |
| PR

1T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Day

lapsed days
| total days I
3 Pritisnite [ (F)] /[ 2] kako biste odabrali FC broj ili podatke, oo 0
zatim pritisnite tipke [ v ]/ A ] kako biste namjestili vrijednosti. o o
4 Pritisnite [ &M ]. Namjestene se vrijednosti spremaju. 0000
FIX <
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Provjera funkcije prekidacem PCB

Nacin rada provjere funkcije

U ovom nacinu rada mogu se provjeriti funkcije 2-putnog i 3-putnog ventila, ventila za mijeSanje i cirkulacijske pumpe.
Ovaj postupak vrijedi kad su hidro modul i vanjska jedinica ukljuceni.

Nacin rada provjere funkcije
(1) Priprema

1) Sve daljinske upravljace za opskrbu toplom vodom i grijanje stavite na ,OFF” (IskljuCeno).
2) Iskljucite hidro modul i vanjsku jedinicu.
3) Uklonite prednju ploCu hidro modula.
4) Namijestite DIP_SW705_3 na ,,ON”.

(2) Provjera funkcije

1) Ukljucite hidro modul i vanjsku jedinicu.

2) Okrenite okretnu sklopku SW700 na polozaj ,0” i drZite prekida¢ SW703 pritisnutim 5 sekundi ili dulje.
3) Okretanjem okretne sklopke SW700 moZe se provjeriti svaki postupak.
4) Namjestite DIP_SW705_3 na ,,OFF”, kako biste zavrsili postupak.
5) Okrenite okretnu sklopku SW700 na polozaj ,0”.
Okretna Provjera sadrzaja Napomena
sklopka : I P
0 Nije upotrijebljeno OP.CH
1 2-putni ventil Radi oko 2 sekunde, ne radi 3 sekunde 2.0N <> 2.0FF
3-putni ventil Radi 4 minute (grijanje/hladenije) 73
2 Radi 4 minute (proizvodnja tople vode) ON — grijanje, OFF — topla voda 3.0N
<> 3.0FF
3 Ventil za mijeSanje Radi 30 sekundi u prednjem smjeru F.ON <> F.OFF
Radi 30 sekundi u obrnutom smjeru
4 Ugradena cirkulacijska pumpa Radi / ne radi 20 sekundi P.ON <> P.OFF
Vanjska cirkulacijska pumpa 2 Radi / ne radi 20 sekundi P2.0N «<» P2.0FF
Nije upotrijebljeno
7 Pomocni grijaC za grijanje vode Ponavljajte grijanje 1, grijanje 2 i OFF svakih 20 sekundi Ugradena cirkulacijska pumpa radi. H.ON
<> H.OFF
8 GrijaC vode Radi / ne radi 20 sekundi dH.ON <« dH.OFF
Pojacano grijanje Radi / ne radi 20 sekundi Ugradena cirkulacijska pumpa i vanjska
9 cirkulacijska pumpa rade.
bH.ON <> bH.OFF
A Provjerite izlaz alarma. Izlaz na 20 s / nema izlaza na 20 s 01.0N <> 01.0FF
B Provjerite ucin kotla. Izlaz na 20 s / nema izlaza na 20 s 02.0N «» 02.0FF
C Provjerite ucin otapanja. Izlaz na 20 s / nema izlaza na 20 s 03.0N <> 03.0FF
D Provjerite ucin rada. Izlaz na 20 s / nema izlaza na 20 s 04.0N <> 04.0FF
E Nije upotrijebljeno
Ugradena cirkulacijska pumpa Stalni pogon Stalni pogon cirkulacijske pumpe ne
F Stalni pogon funkcionira kad nema vode u hidro
modulu.
P1.0N «>Prikaz protoka
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Postavke podizbornika

Vrh zaslona

[EER izbonik]+[ WV ]
istovremeno pritisnuti (4 s)

Servisni monitor

e Temperatura osjetnika prikazuje se na daljinskom
upravljacu.

e Ovom funkcijom mozete provjeriti je li osjetnik ispravno
instaliran.

(1) Pritisnite tipke [ A ]/[ ™ ] za odabir ,Servisni
monitor” na zaslonu ,Postavke podizbornika” i zatim
pritisnite tipku [ 2)].

Postavke podizbornika (2/2)
Servisni monitor
DN kod hidrojedinice
DN kod daljinskog upravljaca
Ponovno postavljanje podataka o
potroSniji struje
Informacije osjetnika

Potvrditi

(2) Pritisnite tipku [ ()] za odabir uredaja i pritisnite tipku
[ (®)] za prikaz statusa.

Servisni monitor

BEE |

| 1-2 || 1-5 || 1-8 |
| 1-3 || 1-6 |

Jedinica Potvrditi

Servisni monitor

Code Podaci

00 0024

Natrag

Code 0Oznaka podataka Uredaj
00 Temperatura upravljanja (spremnik PTV) °C
01 Temperatura upravljanja (zona 1) °C
s 02 Temperatura upravljanja (zona 2) °C
'§ 03 Temperatura osjetnika daljinskog upravljaca °C
E 04 Temperatura kondenzacije (TC) °C
-'E 06 Temperatura na strani ulaza vode (TWI) °C
S 07 Temperatura na strani izlaza vode (TWO) °C
§ 08 Temperatura izlaza grijanja vode (THO) °C
09 Temperatura podnog ulaza (TFl) °C
0A Temperatura spremnika PTV (TTW) °C
0B Polozaj ventila za mijeSanje Korak
OE Niski tlak (Ps) x 100 MPa
OF Hydro Soft Ver.
Code 0Oznaka podataka Uredaj
60 Temperatura izmjenjivaca topline (TE) °C
61 Temperatura vanjskog zraka (TO) °C
8 62 Temperatura ispusta (TD) °C
'% 63 Temperatura usisa (TS) °C
E‘ 65 Temperatura hladnjaka (THS) °C
2 B6A strujax 10 A
E 6D Temperatura koluta izmjenjivaca topline (TL) °C
g 70 Kompresorski pogon Hz Hz
o 79 Broj okrgtaja vanjskog ventilatora (dolje ili model | rpm
s 1 ventilatorom)
73 Broj okretaja vanjskog ventilatora (visoko) rpm
74 Polozaj vanjskog ventila pulsnog motora x 1/10 pls
7A Tlak praznjenja (PD) x 1/10 kPa
Code 0znaka podataka Uredaj
Fo quajanje mikroraltl“:unalom h
Vrijeme akumulacije x 1/100
F1 Kompresor PTV UKLJUCENO h
< vrijeme akumulacije x 1/100
E Fo Kc.).mpresor vode 7 hladenje UKLJUCENO h
g vrijeme akumulacije x 1/100
g ;3 qupresor grijanjzlal UKLJUCENO h
= Vrijeme akumulacije x 1/100
'S F4 Rad ugradene WS pumpe? h
B Vrijeme akumulacije x 1/100
- F5 Vrijeme akumulacije rad spremnika PTV x 1/100 h
6 Vrijeme akumulacije rad pomocno grijanje x h
1/100
F7 Vrijeme akumulacije rad dodatno grijanje x h
1/100
[}

Neki se osjetnici (temperatura/tlak) ne prikazuju jer
nisu prikljuceni.
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Rashladni krug i pozicije osjetnika

HWT-601XWHM3W-E, HWT-601XWHT6W-E
HWT-401HW-E, HWT-601HW-E

Outdoor unit

!_% Heating / Hot water supply
| ---> Defrosting / Cooling

—>

High-pressure switch

/r\
o~
4-way valve

Outdoor heat exchanger

Compressor

Low
pressure
sensor

TWO

Plate-type
water heat
exchanger

Hydro unit

Air vent
valve

Flow sensor
—

Overpressure
preventive
valve

@ TS
= @. <—
H "\ = |—l—‘—|, ! |—'J 5
L] TC ackup
- | | heater
| M t
TO ® | I Circulation anometer
PMV | pump
[
TE | | I_'_
[ |
| | wi | Ll
| —* =
I
HWT-1101XWHM3W-E, HWT-1101XWHT6W-E, HWT-1101XWHTOW-E
HWT-801HW-E, HWT-1101HW-E
Outdoor unit Hydro unit
| —> Heating / Hot water supply —! !___________________!
| -=-> Defrosting / Cooling | | préggjre Expansion vessel |
i S High-pressure switch . sensor Air vent |
High pressure Two Vvale
!sensor (PD) ? | |J|J|—| !
| A | |
' 7/ 4-way valve b Overpressure |
| | | Plate-type prevcintive |
I Compressor [ watir heat vaive [
| | | exchanger %Flow sensor |
Outdoor heat exchanger
! @® TS b !
a [ <—
TL
! . __|_> |_I_‘_|I i I_,J L THO !
| - o | | et |—® |
p
| PMV2 [ Circulati Manometer |
irculation
| J TO PMV1 | | pump P |
' Check b —> !
| valve Accumulator TE | | |—'—
| [ |
TWI
PG L o |
! 2-way valve ! ! < 1l I
- . . )1
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Opcionalni ulazi na hidro modulu

Ovaj uredaj raspolaze s preko osam ulaza. Dva ulaza mogu
se odabrati s DN-om. Tablica u nastavku prikazuje ulazne

funkcije koje je moguce odabrati i osnovne postavke.

Beznaponski kontaki

MCC-1755 'CN21
T
— olP A
5 1P 2
— ?I/P 3
zajednicki e P 4
T iy ol
6 T
-z [ 1IP5
|7 Pe |
% ? IP7
zajednicki |2 P8
vod o—10] L1k I I S—

Pomocni PCB - '“\.@ Nabavlja se lokalno

Hydro jedinice

I/P1i 1/P2 ulaz sobnog termostata
e Postavke: DN [6B3] = 1
e Beznaponski kontakti

Rad termostata

Grijanje Hladenje
CN21 . :
Dostici Nece | postie Nece
dostici dostici
1-5(/P1) | otvaranje | zatvaranje
2-5( - zatvaranje | otvaranje
P2) J J

Ulazne toCke (standardne postavke)

I/P1 Ulaz sobnog termostata za grijanje

I/P2 Ulaz sobnog termostata za hladenje

I/P3 Ulaz termostata spremnika potrodne tople
vode (PTV)

I/P 4 Ulaz prekidaca rezim grijanja/hladenja

I/P5 ReZim grijanja/hladenja UKLJ. / ISKLJ.

I/P 6 Rezim vruce vode UKLJ. / ISKLJ.

I/P 7 (DN: B6) | 0: Ulaz zaustavljanja u nuzdi

I/P 8 (DN: B6) | 0: Nije upotrijebljeno

Ulazne toCke koje se mogu odabrati (DN: B6)

0| ozt | totka
0 8—10 | Ulaz zaustavljanja u nuzdi
9-10 | Nije upotrijebljeno
’ 8—10 | Ulaz upravijanja TEMPO 1
9-10 | Nije upotrijebljeno
» 8—10 | Ulaz upravlijanja TEMPQO 2
9-10 | Nije upotrijebljeno
8 —10 | Prisilno iskljuCenje zagrijavanja u nuzdi
3 9-10 Prisjlno iskljuCenje grijanja spremnika
vruce vode
4 8—10 | MrezZni ulaz Smart Grid 1
9-10 | MrezZni ulaz Smart Grid 2
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I/P3: Ulaz termostata spremnika vruce vode

e (va funkcija primjenjuje se kad klijent upotrebljava
lokalni spremnik vruce vode.

e Postavke: DN [6B2] = 1

e Beznaponski kontakti
Otvaranje: Dostignuta temperatura
Zatvaranje: Temperatura nije dosegnuta

I/P4: Ulaz prekidacéa rezim grijanja/hladenja
e Beznaponski kontakt

Otvaranje: Rezim grijanja

Zatvaranje: ReZzim hladenja

I/P5: Ulaz rezim grijanja/hladenja UKLJ. / ISKLJ.
e Beznaponski kontakt
Otvaranje: Rad iskljucen (daljinski upravlja¢
UKLJUCENO)
Zatvaranje: Rad ukljucen (daljinski upravlja¢
UKLJUCENO)

I/P5: Ulaz rezim vruce vode UKLJ. / ISKLJ.
e Beznaponski kontakt
Otvaranje: Rad iskljucen (daljinski upravlja¢
UKLJUCENO)
Zatvaranje: Rad ukljucen (daljinski upravlja¢
UKLJUCENO)

I/P7 1/P8: Veza s Smart Grid mrezom (SG Ready)

e Beznaponski kontakt

e NacCinom rada upravljaju kontakti bez napona koji
su integrirani u brojilo elektriCne energije.

e Postavke: DN [B6] = 4

0: Otvaranje, 1: Zatvaranje

I/P7 I/P8 Nacin rada

0 0 OgraniCeni pogon

Sustav ISKLJUCEN

1 0
0 1 Normalni rad
1 1 Ogranicenje sustava UKLJUCENO




Upravljanje hidro modulom
Tijek rada i primjenjivi podaci

Upravljanje izlaznim signalima

(Povezite spojni kabel sa spojem CN22 na tiskanoj plocici (MCC-1775) u hidro modulu.)

Dodatni izlazi hidro modula

Ovaj uredaj raspolaze s preko Cetiri izlazna prikljucka. Mogu se odabrati prema DN-u. Tablica 1 prikazuje izlazne

funkcije i prethodne postavke koje se mogu odabrati.

Beznaponski kontakt — specifikacije pogledajte u nastavku:

AC230V; 0.5 A (maksimalno)
DC24 V; 1 A (maksimalno)
Minimalna struja; 10 mA

MCC-1755 CN22
common ling -y--=-==--=-gz--1 6 :'
I ;4 ;|;0/P4
m 1 H
% 5 b O/P 3
4 - d
common line -w-seeseeermzea-d 3 HE
v Poi
ISy A LOP2
1 J.O/P 1
/ 'L"{‘n_ Locally procured

Hydro Unit sub PCB @ @

0: Izlaz alarma
e otvoreno: Nema alarma
e zatvoreno: Alarm

1: izlaz kompresorskog pogona
e otvoreno: kompresor se zaustavlja
o zatvoreno: Kompresor radi

2: izlaz pogona odledivanja
e otvoreno: uredaj nije u nacinu rada za odledivanje
e zatvoreno: uredaj se odleduje

3: I1zlaz upravljanja bojlera
e otvoreno: Normalni rad
e zatvoreno: Radni izlaz bojlera

4: Dok sigurnosno i zastitno upravljanje radi

(samo sigurnosno i zastitno upravljanje unutarnje jedinice)
e otvoreno: Normalni rad

o zatvoreno: Kontrola deblokade radi

5: Tijekom rada pomoc¢nog grija¢a
e otvoreno: Pomocni grijac ne radi
e zatvoreno: Pomoéni grijac radi

Prethodna postavka
0/P 1 (DN_6CA) | Izlaz alarma
0/P 2 (DN_6CC) | izlaz pogona odledivanja
0/P 3 (DN_6CD)
0/P 4 (DN_6CB) | izlaz kompresorskog pogona

Izlaz upravljanja bojlera

Izlazni elementi koje se moze odabrati
zlaz alarma

izlaz kompresorskog pogona

izlaz pogona odledivanja

|zlaz upravljanja bojlera

sigurnosno i zastitno upravljanje radi
Tijekom rada pomocnog grijaca

Tijekom rada grijanja spremnika potro$ne tople
vode

||l ]|O

|zlaz rezima grijanja
|zlaz rezima hladenja
|zlaz za pripremu tople vode

@ | N

6: Tijekom rada grijanja spremnika potro$ne tople vode
e otvoreno: Grijanje spremnika potro$ne tople vode ne radi
e zatvoreno: Grijanje spremnika potrone tople vode radi

7: I1zlaz rezima grijanja

e otvoreno: Nema grijanja

e zatvoreno: Grijanje

(ukljuCuije dizalicu topline, grijanje i Thermo iskljucen, osim ako dode
do pogreske.)

8: Izlaz rezima hladenja

e otvoreno: Nema rezima hladenja

e zatvoreno: Rezim hladenja

(ukljuCuje dizalicu topline i Thermo iskljuCen, osim ako dode do
pogreske.)

9: Izlaz za pripremu tople vode

e otvoreno: Nema pripreme tople vode
e zatvoreno: Priprema tople vode
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Sucelje 0-10 V [HWS-IFAIPO1U-E] (opcija)

Za prikljucivanje sucelja 0-10 V

TBO04 za oZicenje sucelja 0-10V na E-BOX-u hidro modula

e Za komunikacijsku liniju upotrijebite 2-zilne vodove koji nisu polarizirani.

Upotrijebite 2-zilne zastitne vodove kako biste izbjegli smetnje.

Zatvorite (Spojite) u ovom slucCaju krajeve zastitnih vodova za uzemljenje sustava i izolirajte kraj stezaljke.

Pripazite da ne ulazi viSe od DC 10V na analognim ulaznim priklju¢cima.

Vod daljinskog upravljaca (AB vod) moze povezati do maksimalno dvije jedinice. Glavno upravljanje plus drugi daljinski
upravljac ili KNX ili MODBUS ili WLAN adapter ili upravljanje preko signala 0-10V.

Na primjer, glavno upravljanje plus drugi daljinski upravljac ili KNX ili MODBUS ili WLAN adapter ili upravljanje preko
signala 0-10V.

Hydro jedinica

Prikljuéni blok (TB04) za ozi¢enje daljinskog upravljaca
Nabavlja se lokalno

2-jezgrena, bez polariteta

Veli¢ina : Ukugna duljina

0,5~2,5mm* Do50m

Nabavlja se lokalno

Veli¢ina : Ukupna duljina
0,5~ 1,0mm?: Do 200 m

7 Al1 0-10V (+) DDC
< AI270-10V (+) N
0-10 V sucelje (nabavlja se
PCB N R A lokalno)
3| Uobicajeno (-)
CN5 [4
@ @ &

S pomocu ove opcije mozete upravljati s namjestanjem temperatura ili kapacitetom.
Upravljanje temperature

e DN 680 namjeSten je na 1.

e 7a svako namjeStanje temperature utvrdite metodu unosa.

DN tocka Vrijednost koja se moze odabrati (ulaz od)

681 Temperatura vruce vode 0: Al se ne upotrebljava 1: A1 2:A12 3:AI3
682 Zona 1 temperatura grijanja. 0: Al se ne upotrebljava 1. Al 2:AI2 3:AI3
683 Zona 2 temperatura grijanja. 0: Al'se ne upotrebljava 1:A1 2:A12 3:AI3
684 Zona 1 temperatura hladenja. 0: Al se ne upotrebljava 1. Al 2:AI2 3:AI3

e Dodijelite temperaturi 0 do 10 V i utvrdite njenu razluCivost.

<
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*(): HWT-110
DN tocka Vrijednost koja se [V] 100_Razina napona
moze odabrati 9.2 mag %ranica)
685 Gornja granica temperature vruée vode 40 do 80 86 5
(pri stupnju napona 16) Standardno: 65 °C 8.0 7'8
689 RazluCivost temperature namjestanja za vrucu vodu 1dob 7.4 7'2
(vrijednost stupnja napona) Standardno: 5 °C 68 6'6
636 Gornja granica temperature zone 1 za 20 do 55 (65) 6.2 | 6'0
: grijanje (pri stupnju napona 16) Standardno: 55 °C 5.6 5‘4
68 A Razlu¢ivost temperature namjesStanja zone 1 za 1do5 5.0 B 4'8
grijanje (vrijednost stupnja napona) Standardno: 3 °C 44 4‘2
687 Gornja granica temperature zone 2 za 20 do 55 (65) 38 i 3'6
grijanje (pri stupnju napona 16) Standardno: 55 °C 32 3‘0
6B RazluCivost temperature namjesStanja zone 2 za 1dob 26 i 2' 4
grijanje (vrijednost stupnja napona) Standardno: 3 °C 20 1'8
638 Gornja granica temperature zone 1 za 7 do 25 1.4 i 1'2
hladenje (pri stupnju napona 16) Standardno: 20 °C 08 ’

0.6

68C Razlu¢ivost temperature namjesStanja zone 1 za 1dob —V

hladenje (vrijednost stupnja napona) Standardno: 1 °C Analogni ulaz




lzravno upravljanje kapacitetom
DN 680 utvrden na ,2, 3 ili 4”.

DN [Al01] 0 1 2 3 4
lzravno Izravno
upravljanje kapacitetom . el upravljanje kapacitetom
Al Ubravlianie t ¢ nacina rada HP za rezim Nije upotrijebljeno naina rada HP za rezim
pravijanje temperature grijanja/hladenja grijanja/hladenja
Nije
i lzravno Izravno
upotrijeblieno Unos e . 1 .
postavki DN - T upravljanje kapacitetom upravljanje kapacitetom
A2 681 do 684 Nije upotrijebleno natina rada HP za natina rada HP za
rezim PTV nacin rada za PTV
A3 Nije upotrijeblieno Nije upotrijeblieno Nije upotrijeblieno
Grijanje / Topla voda Hladenje e DNG680=2
Zahtjev za Zahtjev za Aktivirajte analogni ulaz za rezim grijanja ili hladenja.
0 kapacitetom

V] 10

92 A 100%
— e
| 5%,

86 —

8.0
7.4
6.8
6.2
5.6
5.0
4.4
3.8
3.2
2.6
2.0

0.0

Analogni ulaz

[V] 100

kapacitetom

Ne radi

09 L

Analogni ulaz

0.0

7] Al 1 DCO-10V (+)
0-10 V sucelie 5 DDC
PCB (nabavlja
31 Uobicajeno (-) se lokalno)
CN5 |4
e DNG680=3
Aktivirajte analogni ulaz za rezim PTV.
0-10 V suéelje LA 2DC 0-10V (+) DDC
PCB 2 (nabavlja
3 Uobicajeno (-) se lokalno)
CN5 |4
e DNG680=4

Aktivirajte analogni ulaz za rezim grijanja ili hladenja

i rezim PTV.

PCB

0-10 V sucelje

CN5

Al'1 DC0-10V (+)

A2 DEO-10V(#)

DDC

Uobic¢ajeno (-)

(nabavlja
se lokalno)

Al W]~
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Ponovno postavljanje glavne tiskane plocice

Ponovno postavljanje hidro DN-a
Postupak
1. Nastavite sa zaslonom za postavljanje hidro DN-a.

2. Na zaslonu za postavljanje hidro DN-a dugo pritisnite [ A ][ v ][ ER] i odaberite ,DA”.

NAPOMENA

¢ Nakon ponovnog postavljanja DN-a potrebno je nekoliko minuta dok se ponovno uspostavi normalni zaslon.
Prvi zaslon za komunikaciju se nekoliko minuta zadrzava, ali to NIJE problem.

e Nakon ponovnog vracanja DN-a potrebno je sliedece tocke potvrditi i ponovno postaviti.

DN Tema Detalji Prethodna postavka
11 Kapacitet hidro modula 0010: 601 0015: 1101 Ovisno o tipu
6B8 Primjenjuje se opskrba toplom vodom 0000: Da 0001: Ne 0000: Da
6BA Upotrebljen nacin rada ZONE?2 0000: Ne 0001: Da 0000: Ne
6BC Kapacitet pomocnog grijaCa 0000: 3 kW 0001: 6 kW Ovisno o tipu
0002: 9 kwW

Ovako céete ponovno postaviti DN daljinskog upravljaca

Postupak

1. Nastavite sa zaslonom za postavljanje DN-a daljinskog upravljaca.

2. Na zaslonu za postavljanje hidro DN-a dugo pritisnite [ A~ ][ v ][ EEB] i odaberite ,DA".
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Napraviti oziCenje daljinskog upravljaca

Spojna shema
Blok stezaljki (TBO4) za
oZiCenje daljinskog upravljaca na hidro jedinici

Upravljacko ozi€enje daljinskog upravljaca (kupuje se zasebno)

AD—-f——-—— A -
Daljinski
BO X — B |upravija¢

* Kontaktni prikljuéci A i B |
nemaju polariteta. Priklju&ni blok za oziGenje
daljinskog upravljaca

* Upotrijebite Zicu od 0,5 mm? do 2,0 mm?.

* Priklju¢ni blok sa stezaljkama ne smije se koristiti.

Zahtjev za ugradnjom drugog daljinskog
upravljaca

Instalacija

Instalirajte daljinske upravljace kod dvostrukog sustava

daljinskog upravljanja na sljedeci nacin.

1. Postavite jedan od daljinskih upravljaca kao daljinski
upravljaC razvodnika (Daljinski upravljaC hidro modula
prethodno je postavljen kao vodeci uredaj.)

2. Namjestiti pod ,Glavni/pomocéni” u ,PoCetne postavke”
na zaslonu za postavljanje.

e /a upravljanje temperaturom prostorije umjesto
temperaturom vode s ovim daljinskim upravljaCem
postavite DN ,40” hidro modula na ,1”.

Spojna shema

NAPOMENA
Stezaljke od A i B nemaju polaritet.

Racve hidro modula

Daljinski upravlja¢ Daljinski upravlja¢
(vodeci) (drugi)

(Prodaje se
zasebno)

upravljanja (Kupuje
se zasebno)

i ' | 0,5 mm< do 2,5 mm?Z.

Prikljucni blok (TB04) za
oZigenje daljinskog ] "‘| AlB

upravljaca
Hydro jedinica
Uzemljenje é—‘;
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Postavka vremenskog programa

e Ova je funkcija na raspolaganju samo za nadredeni daljinski upravijac.

e Postavkom vremenskog plana mogu se fleksibilno namjestiti sliedeci nacini rada: Opskrba toplom vodom, grijanje,
hladenje, opskrba toplom vodom i grijanje, opskrba toplom vodom i hladenje, te zaustavljanje i zadana temperatura.
e Namjestite sat na uredaju i postavku vremenskog plana prije vremenskog programa.

<Priprema>
Prvo namjestite vrijeme daljinskog upravljaca.

1 Pritisnite tipke [ A ]/ ™ ] kako biste odabrali opciju ,Setting”
na zaslonu s IZBORNIKOM, zatim pritisnite tipku [ 2)].

2 Pritisnite tipke [ A ]/[ ™ ] kako biste odabrali opciju

,Schedule setting” na zaslonu za postavke, a zatim pritisnite tipku [ 2],

Postavka uvjeta
e Moze se programirati do 6 razliCitih stavaka po danu.

1 Pritisnite tipke [ A ]/ v ] kako biste odabrali opciju

,Condition setting” na zaslonu za namjeStanje vremenskog plana,
a zatim pritisnite tipku [ 2]

2 Pritisnite tipku [ ()] kako biste odabrali dan, zatim pritisnite
tipku [ (2)] kako biste unijeli stavku.

3 Pritisnite tipke [ )]/ [ ()] kako biste odabrali tocku promjene,
a zatim pritisnite tipke [ A /[ Vv .
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MENU(2/2)
Anti bacteria
Frost protection

Setting

Information

I:Iﬁ

Setting

Initial setting
Schedule setting

Schedule setting

Condition setting

Holiday setting
Key lock

I:Iﬁ

Condition setting(1/2)
ALL [WISlN] TUE WED THU FRI SAT SUN

Mode Z1 Z2 HW Start End

COPY (M) RESET

Condition setting(1/2)

TUE WED THU FRI SAT SUN
Mode Z1 Z2 HW Stat End
HEAT 55 45 -- 08:00 22:00
COOL 25 -- .. 2300 --:--
-~ -~ 65 1800 19:00
B FIX [ RESET




Postavka vremenskog programa

4 Pritisnite tipku [ 21 ]. Condition setting

Schedule timer confirm?

YES

5 Pritisnite tipku [ ()] kako biste fiksirali.

NaCin rada:  Nacin rada (GRIJANJE, HLADENJE, PTV)

/1: Z0ONE1 Temperatura namjestanja
72: Z0NE?2 Temperatura namjestanja
PTV: Radna temperatura za pripremu PTV

Pocetak: Vrijeme pocetka rada (0:00 ~ 23:59)
ZavrSetak:  Vrijeme zavrSetka rada (0:00 ~ 24:00, -- : --)
e --:--"7znaci da se rad nastavlja.

Kada se vrijeme zavrSetka namjesti ranije od vremena pocetka, prikazuje se pogreska.
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Postavka vremena

Postoje dvije metode.
Kada je ,24:00” namjesteno na ,ZAVRSETAK”, a ,00:00” sliededeg dana na ,POCETAK”, nastavlja se prethodni radni
status. Namjestite vrijeme u koje se treba zaustaviti na ,ZAVRSETAK”.
Kada je ,--” namjesteno na ,ZAVRSETAK”, prethodni se radni status nastavlja sliedeéeg dana. Namiestite vrijeme
u koje se treba zaustaviti na ,ZAVRSETAK”. Svako je vrijeme pocetka dovoljno ako se nalazi ranije od vremena
zavrSetka.

Tijekom grijanja od ponedjelika naveCer 21:00 h do utorka ujutro 03:00 h.

Primjer konfiguracije (1) Condition setting(1/2) Condition setting(1/2)

TUE WED THU FRI SAT SUN ALL MON mIS]J3} WED THU FRI SAT SUN
Mode Z1 Z2 HW Start End Mode Z1 Z2 HW Start End
HEAT 55 45 -~ 21:00 24:00 HEAT 55 45 --00:00 03:00

COPY  ERESET Fcory  ERESET
MON | TUE |
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LI LT TP [ heme JP ] T T T TTTT]
Primjer konﬂguraCije (2) Condition setting(1/2) Condition setting(1/2)
TUE WED THU FRI SAT SUN ALL MON RS WED THU FRI SAT SUN
Mode Z1 Z2 HW Start End Mode Z1 Z2 HW Start End
HEAT 55 45 -~ 21:00 --:-- HEAT 55 45 -- 02:30 03:00 |*1
Fcory  @RESET coPY  ERESET
MON | TUE |
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LI TP T TP [ ffreme JPP ]I TP TTT 1]

Primjer konfiguracije (3) (cijeli dan) Condition setting(1/2)

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

Mode Z1 Z2 HW Start End
HEAT 55 45 --  21:00 24:00
HEAT 55 45 --  00:00 03:00

@ RESET
DAY
| | |

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RN

N O O I [ =

Primjer konfiguracije (4) (cijeli dan) T T——y
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

Mode Z1 Z2 HW Start End
HEAT 55 45 -- 21.00 --:-- |*1
HEAT 55 45 .- 02:30 03:00

@ RESET
DAY
| |

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HEEEEE

N O O [ =

*1: Vrijeme pokretanja u ovom je primjeru dopuSteno od 00:00 do 02:59.
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QH krivulje pumpi

HWT-601XWHM3W-E
HWT-601XWHT6W-E

Hidrauli¢ni Izmjenjiva¢ topline (6 kW) QH karakteristike

Minimalna brzina protoka

\ 4
10
| | | |
9 [ . L
Izvan dometa Uginak crpke Hydro jedinica (zidni nosac)
8 100% | Q-H karakteristike (230 V) "
7 '\\\ ll/
N\
— 6
S \
T N
c 5
S A 80%
[ ———
o] 5 Q \\ I
) (60% | ~_ N
: ~ S
0 T~ \

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Brzina protoka [L/min]

HWT-1101XWHM3W-E
HWT-1101XWHT6W-E
HWT-1101XWHT9W-E

Hidrauli¢ni Izmjenjiva¢ topline (11 kW) QH karakteristike
Minimalna brzina protoka
A4
10 | [ I [
9 [ e N a
Izvan dometa Uginakcrpke | | Hydro jedinica (zidni nosac) s

8 | 100 % Q-H karakteristike (230 V) E

! \ \/V 8

6 N 5
— N =
E NG [
© 80% X
X — S
c B
[%2]

2 60% | T~ \\

1 — ~—

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Brzina protoka [L/min]
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/nacajke temperaturnih osjetnika

TC, TWI, TWO, TH, TTW, TS, TO osjetnici

TD, TL osjetnici

tipicna vrijednost tipicna vrijednost
Temperatura Vrijednost otpora (kQ) Temperatura Vrijednost otpora (kQ)
) Minimum Standardno Maksimum (°C) Minimum Standardno Maksimum
-10 55,42 55,73 60,04 0 150,5 161,3 172,7
0 32,33 33,80 35,30 10 92,76 99,05 105,6
10 19,63 20,35 21,09 20 58,61 62,36 66,26
20 12,23 12,59 12,95 25 47,01 49,93 52,97
25 9,75 10,00 10,25 30 37,93 40,22 42,59
30 7,764 7,990 8,218 40 25,12 26,55 28,03
40 5,013 5,192 5,375 50 17,00 17,92 18,86
50 3,312 3,451 3,594 60 11,74 12,34 12,95
60 2,236 2,343 2,454 70 8,269 8,668 9,074
70 1,540 1,623 1,709 80 5,925 6,195 6,470
80 1,082 1,146 1,213 90 4,321 4,507 4,696
90 0,7740 0,8237 0,8761 100 3,205 3,336 3,468
100 0,5634 0,6023 0,6434
TC, TWI, TWO, TFI, TTW, TE, TS, TO sensors
60
\
50 \
g 4w \\
g \
s N\
§ Z 30 \
=S &
E 20
= N\
n 10
(@) ~—_
I I —
= 0
Z -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2 Temperature (°C)
>
'E TD, TL sensors
o 200 20
o
= B \ i
w & 150 f\ 15
= 5 \ \. 5
i © \ N\ o
2 S ™o\ \ o 2
Q = N\ N\ <
< 3 N\ ~ g
i ~—° &
\‘\
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Temperature (°C)

* Kako je TH senzor (temperaturni osjetnik hladnjaka u vanjskoj jedinici) ugraden u vanjsku upravljacku tiskanu plocicu,
ne moZe se izmjeriti vrijednost otpora.
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Dimenzije (U mm)

Vanjska jedinica

HWT-401HW-E, HWT-601HW-E
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Dimenzije (U mm)

Vanjska jedinica

HWT-801HW-E, HWT-1101HW-E
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Dimenzije (U mm)

Hidro modul
HWT-601XWHM3W-E, HWT-601XWHT6W-E
HWT-1101XWHM3W-E, HWT-1101XWHT6W-E, HWT-1101XWHT9W-E

® ®
a— a—
— —
— —
= =
a— aa— Details of A
a— P9
\ v v J
&
A 380

235 450
\ Anchor bolt pitch
T B |
G E?;j - z ]::_:”\
I

4

720

=EN

Manometer

Remote controller O

TR H P wag ge

Drain nipple

63/ 63 Hot water outlet connecting pipe R1

s e
%'@‘é@ély( 3
|1

111

| © { © P
4 4

Refrigerant pipe Ol 114 5

connecting porte 36.4 / \ Water inlet connecting pipe R1 (Unit: mm)

44

—

=

(Liquid side) =
Refrigerant pipe 3
connecting porte A w
(Gas side) 2
N

Model name A E

HWT-601 @12.7 >

HWT-1101 215.9 o
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Dimenzije (u mm)

ALL IN ONE
HWT-601F21SM3W-E, HWT-601F21ST6W-E,
HWT-1101F21ST6W-E, HWT-1101F21MT6W-E, HWT-1101F21ST9W-E, HWT-1101F21MT9W-E

Refrigerant pipe

connecting port ®D
(Gas side)

Refrigerant pipe
conngctmg goprt $6.35

Water inlet
connecting pipe ®22
(for 17ZONE)

Hot Water outlet (Liquid side)
connecting pipe ®22 ST 5
odel name D
(for 1ZONE) HWT-601" | ®12.70
HWT-1101* $15.88
Water inlet h }] é é/ Hot Water outlet
connecting pipe $22 connecting pipe ®22
(for DHW) A (for 2 ZONE)
Water
Hot Water outlet - cognectmg pipe ®22
(Unit: mm) E,_;._E connecting pipe ®22 Detail of A (for 2 ZONE)
670 (for DHW) 600
0 gonones on il
p— | I Y I —
Q\ L
Manometer

Remote controller Drain

1700

14
Paling
[
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Simptomi pogresaka

Simptom

Moguéi uzrok

Mjere

Prostorija se ne grije ili ne hladi,
Voda nije dovoljno topla odnosno hladna

Pogresne postavke daljinskog upravljaca

Provjerite daljinski upravlja¢ i postavku
temperature

PogreSna postavka funkcijskog koda

Provjerite postavku funkcijskog koda s pomocéu
tablice funkcijskih kodova

Nije priklju¢en pomocni grija¢

Provjerite pomocni grijac i termostat bimetala

Nedovoljan ucin

Provjerite odabir komponenti

Neispravan osjetnik

Provjerite je li temperaturni osjetnik instaliran
na ispravno mjesto

Nema prikaza na daljinskom upravljacu

Nema napajanja

Provjerite strujne kabele

Pogresna postavka

Provjerite postavku DIP sklopke na tiskanoj
plogici hidro modula. Provjerite postavku s
pomocu tablice funkcijskih kodova

Aktivirana je sklopka protoka
Kod pogreske [AO1]

Zrak u pumpi

lzvrSite odzraCivanje prema uputama

Niski hidraulicki tlak

Namiestite hidraulicki tlak u skladu s visinom
cjevovoda i napunite

vodu dok se na manometru ne prikazuje
ispravan hidrauliéni tlak

Zatepljeno sito

Ocistite sito

Veliki otpor na strani hidraulike

Povecajte presjek cijevi prema hidro
modulu ili ugradite prestrujni ventil.

Neispravna funkcija 3-putnog prekretnog
ventila za pripremu PTV

Provjerite oZi¢enje i komponente

|z sigurnosnog ventila istjeCe voda

Previsok hidraulicki tlak

Namiestite hidraulicki tlak u skladu s visinom
cjevovoda i napunite

vodu dok se na manometru ne prikazuje
ispravan hidraulicni tlak

Premala zapremnina ekspanzijske posude

Provjerite zapremninu ekspanzijske posude u
usporedbi s ukupnom koli¢inom vode. Ako ona
nije dostatna, instalirajte dodatnu ekspanzijsku
posudu

Neispravna funkcija ekspanzijske posude

Provjerite tlak zraka
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Prepoznavanje pogreske na hidro modulu ili vanjskoj jedinici

0. Moguce
) Nije moguce
Dijagnostika funkcionalnog rada
Kod Sigurnosna Utvrdivanie i mi
anje i mjere
Code Tehniéki uzrok kopija ‘:g:::;::ﬁ!? jetm
postoji I

Pogreska pumpe ili koli¢ina protoka

1. IzraGunao TC osjetnik
TC=63 °C detektirano u radu dizalice
topline za vrijeme grijanja ili pripreme PTV
(osim otapanja) Gotovo nikakav odnosno mali protok vode

- Nedovoljan dovod zraka

- ZaCepljenje zbog prljavstine u vodoopskrbnom

2. Detektirano preko sklopke protoka
Kada se 2 minute nakon pokretanja

) C sustavu
ugradene pumpe ne prikazuje signal ) .
slglopke prgtokg PHHAEIE Grijanje -Clevovod je predug
- Instalacija meduspremnika i sekundarne
A01 3. Detekcija povremenog prekida signala PTV X pumpe
sklopke protoka 0

Detekcija prekida:

Prepoznaje promjene na ulazu

(ISKLJ. UKL

4 puta unutar 10 sekundi tijekom rada

4. UKlanjanje prikljucka prekidaca protoka

Kada zaustavljena ugradena pumpa 1. Uklanjanje prikljucka sklopke protoka
zapocne rad, prepoznaje status sklopke 2. Kvar sklopke protoka
protoka ,Protok vode”

Pogreska porasta temperature vode Grijanje 1. Provjerite osjetnike ulaza vode, izlaza vode

702 (grijanje) X 0 i izlaza grijanja (TWI, TWO, THO)
Kada jedan od osjetnika TWI, TWO i THO PTV 2. Kvar pomoc¢nog grijata
dosegne 70 °C 0 (neispravan termostat za automatsko resetiranje)
Grijanje

PogreSka porasta temperature 1. Provjerite osjetnik spremnika PTV (TTW)

A03 (priprema tople vode) 0 L A .
Kada osjetnik TTW dosegne 85 °C PTV 2. Provjerite zaStitni bimetal spremnika PTV

X
1. Gotovo nikakav odnosno mali protok vode
- _ . - ZaCeplienje zbog prljavstine u sustavu vode
?:z;lcm rada sa zasStitom od smrzavanja - Predug i prekratak cievovod
1 TWO20 °C: 2. Provjerite strujni krug grijanja
204 .Prepoznato jé N TC+TWO<-12 °C 0 X - napon strujnog napajanja, prekida¢ povezivanje
2 TW0<20 °C: = sa strujnim napajanjem
' - .' o 3. Namjestite postavku za postojec¢i pomoéni grija¢
§ 3 ?(l?/lrfigaz(éjerlcgz{w\gtgiikgm otapania 4. Provjerite osjetnike za ulaz vode, izlaz vode,
< (WIS T 7L prep ) pany izmjenjivac topline (TWI, TWO, TC) i sklopka
1 protoka
[ — — —
5] .. Y- . 1. Provjerite strujni krug grijanja
8 Ejis':v';‘;a sa zaStitom od smrzavanja - napon strujnog napajanja, prekida¢
= R . . - povezivanje sa strujnim napajanjem
g AS ?Iﬁ%vgguiak%y:w:ki;idgéenii\rllvu?:ﬁi'Ie|>| lTSWJ;i r']“ 0 0 2. Provjerite osjetnike ulaza vode, izlaza vode i
o iet da jo TWO, W1, THO5 °C I ISpuny izlaza grijanja (TWI, TWO, THO)
% P TR 3. Odvojite pomocni grija¢
7)) 1. Gotovo nikakav odnosno mali protok vode
Aktivacija tlaéne sklopke 2. Kvar sklopke protoka
A07 Tla¢na sklopka kontinuirano radi samo 300 0 X 3. Rad pod opterecenjem pod gore navedenim
sekundi dok je u pogonu dizalica topline uvjetima
4, Kvar tladne sklopke
AO7 Pogreska kombinacije 0 X Provjerite je li DP_SW13_4 namjeSten na ,ON”

Hi Power | RazliCit naziv modela hidro modula
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Kod

Dijagnostika funkcionalnog rada

Sigurnosna

Code - .. Automatsko Utvrdivanje i mjere
Tehnicki uzrok ggg(j)?i resetiranje
1. Gotovo nikakav odnosno mali protok vode
2. Kvar sklopke protoka
Smetnja funkcije osjetnika niskog tlaka 3 l;ganffzrgsa%?g é?&g[gﬁﬁ;}g&g'lgg%j%%%
A08 Osjetnik niskog tlaka prepoznaje 0,2 MPa ili 0 X thod deni ot
manje prethodno navedenim uvjetima
4, Kvar osjetnika niskog tlaka
5. Provjerite krug radne tvari (nedostatak / gubitak
radne tvari)
Rad uz za$titu od pregrijavanja Grianie 1. Nema vode (grijanje bez vode) ili nema protoka
- Kada se termostat pomocénog grijaca JX J vode
A09 aktivira tijekom rada dizalice topline ili PTV X 2. Kvar sklopke protoka
pomocnog grijaca. . 0 Kvar pomoc¢nog grijaca (kvar termostata za
- Kada termostat radi iako je zaustavljen automatsko resetiranje)
Naéin rada sa zastitom od smrzavanja 1. Gotovo nema protoka vode
A10 2 0 X 2. Kvar sklopke protoka
Kada je TC-TWO<-15K u rezimu hladenja 3. Malo radne tvari
Grijanje
- — Hladenje 1. Gotovo nema protoka vode
Al E::az;ﬁgzigﬁ%mg:g: u smjeru 10 X X 2. Kvar sklopke protoka
I J PTV 3. Provjerite temperaturni osjetnik (TWO) tlaka
0
Grijanje odnosno priprema PTV 1. Aktivirano uslijed velikog opterecenja zbog
o ; . dotoka vruce ili tople vode
A2 Eggtﬂztﬁﬁtﬁvfg1S5moréa,2’iﬁen£n2r%?v?inaje 0 0 2. Provjerite strujni krug elektro grijaca (pomocni ili
o o p " spremnika PTV)
15 °C, TW=20 °C nakon Sto se ne prepozna . - s
sigurnosna>verzij a grijanja prep - napon strujnog napajanja, prekidac
povezivanje sa strujnim napajanjem
1. Pumpa se zaustavila iz odredenih razloga
- Niski napon
. - Velika vlaznost zraka oko rasklopnog ormara
Grijanje oumpe
A13 Kvar pumpe PTV X - Kondenzacija na elektricnog tiskanoj plogici
pumpe
0 - iskljucite strujno napajanje, a zatim ga ponovno
ukljucite kako biste upravljali sustavom
2. Provjerite sklopku protoka u Hidro modul
1. Pumpa se zaustavila iz odredenih razloga
- Niski napon
. - Velika vlaznost zraka oko rasklopnog ormara
Grijanje oumpe
A4 Kvar pumpe PV X - Kondenzacija na elektri¢nog tiskanoj plogici
pumpe
0 - iskljucite strujno napajanje, a zatim ga ponovno
ukljucite kako biste upravljali sustavom
2. Provjerite strujno napajanje
Pogreska u komunikaciji izmedu hidro
modula i daljinskog upravljaca . , -
E03 Kada ne postojji norm%lng komlunikacija od X 0 1 Provlerltg povezanost Qavljmskog upravijaca
daljinskog upravljaca tijekom 3 minute ili ako 2. Kvar daljinskog upravijaca
nije prikljucen daljinski upravljac
Pogreska u komunikaciji izmedu hidro . L
mogdula i vanjske jedini(j:e Provierite serijskd spoj
E04 Vanjska jedinica ne moze primiti kontinuirani 0 0 - Pogresno oZi¢enje na tocki krizanja izmedu
signal hidro modula i vanjske jedinice
Dvostruka adresa hidro modula ili , ,
E08 dvostruki nadredeni hidro modul tijekom X 0 Ispravno postavite broj adrese okretne sklopke

grupnog upravljanja

,SWO01” za hidro module
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Dijagnostika funkcionalnog rada
Kod Sigurnosna L
Utvrdivanje i mjere
Code Tehnicki uzrok kopija Automatsko jetmi
o resetiranje
postoji
Redovita komunikacijska pogreSka
izmedu hidro modula i 0-10 V-IF Co
E14 Ako nema redovite komunikacije od sutelja X X 12 Egovggﬁgpg;kglﬁ%kvq; OV-IF
0-10V u trajanju od 3 minute ili kad nije -rog '
ugradeno sucelje 0-10 V.
Redovita komunikacijska pogreSka Provjerite priklju¢ak hidro modula.
E18 izmedu nadredenog i podredenog hidro X 0 - PogreSno oZicenje nadredenog i podredenog
modula tijekom grupnog upravljanja Hidro modul
Pogreska TG osjetnika - . .
FO3 Prekid ili kratki spoj u temperaturnom 0 0 E:?}Yé?}f;big;ﬂ%r '”ﬁgk(l%%gak temperatumog osjetnika
osjetniku izmjenjivaca topline en) p
Pogreska TD osjetnika o . .
FO4 Prekid ili kratki spoj u temperaturnom 0 X (PTrB;/J\?rrl'thSOtpﬂL;pr'kljucak osjetnika temperature
osjetniku temperaturnom osjetniku gp
Pogreska TE osjetnika - L I
FO6 Prekid ili kratki spoj u temperaturnom 0 X E:g\.’é?]r.'ii\%g;pt%r 'liﬁgk(”rlé)cak temperatumog osjetnika
osjetniku izmjenjivaca topline eny P
Pogreska TL osjetnika - Lo .
FO7 | Prekid il kratki spoj u temperaturnom 0 X Eﬁ"é‘;”&ié’;pt%r 'llﬁg‘z'%’ak temperatumog osjetnika
osjetniku izmjenjivaca topline en) P
Pogfeg[(a To.osle.t"'ka . Provjerite vrijednost otpora i prikljucak vanjskog
FO8 Prekid ili kratki spoj u vanjskom 0 X temperaturnog osjetnika (TO)
temperaturnom osjetniku P 908}
Pogreska TWI osjetnika . . .
F10 Prekid ili kratki spoj u temperaturnom 0 0 Eg)z\/ée\:gge()t(?\(;\gl)l prikljucak temperaturnog osjetnika
osjetniku ulaza vode
. - Grijanje
PogreSka TWO osjetnika . . _
F11 Prekid ili kratki spoj u temperaturnom P>T(V 0 gggecct%gtg%bf rikljucak temperaturnog osjetnika
osjetniku izlaza vode 0
Pogreska TS osjetnika T L
. e Provjerite vrijednost otpora i prikljucak
F12 Prekid ili kratki spoj u temperaturnom 0 X e .
osjetniku usisa temperaturnog osjetnika usisa (TS)
Pogreska TH osjetnika . . o
F13 | Prekid ili kratki spoj u temperaturnom 0 X EQ&’L@Q&Z ?tr%?r | prikljucak temperaturnog osjetnika
osjetniku hladnjaka J
. - Grijanje
Pogreska TTW osjetnika . R ,
F14 Prekid ili kratki spoj u temperaturnom P?V 0 ZE?\\,I\J/? fite temperaturni osjetnik spremnika PTV
osjetniku PTV X
. —_ Provierite je li pogreSno instaliran temperaturni
F15 P°9T.es'.‘a T E/T S o.slvet.mk.a . 0 X osjetnik izmjenjivaCa topline (TE) odnosno
Zamijenjeni su prikljucci osjetnika TE, TS temperaturni osjetnik usisa (TS)
. . Grijanje
Pogreska TFl osjetnika - S I
F17 Prekid il kratki spoj u podnom P#V 0 P(r)%ﬂgrnﬁlg;zo(rr |F l;;nkljucak temperaturnog osjetnika
temperaturnom osjetniku 0 P g
« - Grijanje
PogreSka THO osjetnika . . _
F18 Prekid ili kratki spoj u temperaturnom P#V 0 iF;g;/gen‘;? a(ﬁ[;o&h%;kljucak temperaturnog osjetnika
osjetniku izlaza grijanja 0 grijan)
?:%)_(;znavanje pogreske odvajanja Gru;nje 1. Provjerite postoje li prekidi veze temperaturnog
F19 Kada se prepozna TWO-THO>15 K i PTV X 5 zsﬁtgm 'ilszargtroufgja (THO)
kada prode 30 sekundi 0 ' pKep
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Kod

Dijagnostika funkcionalnog rada

Sigurnosna

Code - o Automatsko Utvrdivanje i mjere
Tehnicki uzrok [I)(:gtlg)?i resetiranje
« - Grijanje
Pogreska TFI osjetnika o .
F20 Kaga 56 prepozn al da je TWO-TFI>40 K i X X Provjerite prikljuCak temperaturnog osjetnika
TFI<TWI-5K na 60 sekundi i podnog ulaza (TF)
K‘gzj:z{fg:é';zz';?';g%'g';"“ﬂP . 1. Provjerite vezu (tjelo ili prikjucno oZicenje)
90 sekundi il vise (hladenje, odledivanie) osjetnika niskog tiaka o
F23 - Kada se prenoznaie PS<0.07 MPa na 0 0 2. Provjerite vrijednost otpora osjetnika niskog tlaka
10 minutg ilipviée (Jpripremé tople vode 3. Provjerite krug radne tvari (nedostatak / gubitak
arianie) ' radne tvari)
Fo4 Pogreska PD osjetnika 0 X Provjerite vrijednost PD osjetnika s daljinskim
Prekid ili kratki spoj u osjetniku visokog tlaka upravijatem
Kvar EEPROM-a
Ako je datoteka poslana na EEPROM (npr.
F29 izmjene kodova greske) oStecena i ako se X X Zamijenite upravljaCku ploCu hidro modula
ne potvrdi preuzimanje internog elementa
spremanja
Pogreska prosirenog integriranog
rasklopnog kruga L oy T
F30 Kada je progireni integrirani rasklopni krug X X Zamijenite upravljacku ploCu hidro modula
neispravan
F31 Kvar EEPROM-a 0 X
Grijanje 1. Provjerite prikljucak protoka senzora
F32 PogreSka senzora protoka PTV 0 2. Provjerite koli¢inu protoka koju je zabiljezio
0 osjetnik protoka i stvaran protok.
Pogreska koliéine protoka
1. Prepoznao TC osjetnik -
TC = 68 °C prepoznato u grijanju ili . : E\r,gtroﬁavgg% ,[?]?&Ea %{gkr;eznatan
u radu dizalice topline za vrijeme opskrbe Grijanje ) P
F33 toplom vodom (osim za odledivanije). P>T(V X
2. Prepoznato zahvaljujuci kolicini protoka 0 — kvar na osjetniku protoka
Kad se ugradeno kruzZenje zaustavi, pumpa —neispravan prikljucak osjetnika protoka i
zapocinje s radom, status senzora protoka osjetnika niskog tlaka
prepoznaje ,Protok vode”. — provjeriti protok vode vanjske pumpe
Ispad kompresora
1. Kada se pogonska frekvencija zbog
strujnog opterecenja spusti na 40 sekundi
ili kasnije nakon aktivacije kompresora
i kada se zaustavi pri prekoracenju 1. Provjerite napon napajanja
najmanje dopustene frekvencije (AG220-230 V+10 %: jednofazni uredaji)
HO1 2. Kada se pogonska frekvencija zbog 0 X (AC380-400 V=10 %: trofazni uredaji)
kontrole strujnog ogranicenja spusti i 2. Preopterecenje kruga hladenja
zaustavi ako je frekvencija manja od 3. Provjerite je li servisni ventil potpuno otvoren
najmanje dopuStene
3. Ako se prekomjerna struja prepozna
0,8 sekundi ili kasnije nakon aktivacije
kompresora
Blokada kompresora
Kada je ulazna struja 20 sekundi ili viSe 1. Kvar kpmpresora (blokada)
HO2 P o . 0 X - Zamijenite kompresor
nakon Sto je aktiviran kompresor veca od nule 5 Kyar ozicenia k " f
i ako aktivacija nije dovrSena do kraja - Kvar ozicenja kompresora (otvorena faza)
HO3 Kvar kruga detekcije struje 0 X Zamijenite upravljaCku maticnu ploCa invertera

vanjske jedinice
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Dijagnostika funkcionalnog rada
Kod Sigurnosna Utvrdivanie i mi
tvrdivanje i mjere
Code Tehniéki uzrok kopija ‘:';ts:':;:at:;o jetm
postoji
1. Provjerite krug hladenja (propustanje)
. 2. Provjerite termostat kuciSta i prikljucak
HO4 E:gatteerrmg:tt;tzulé%?;sgzs eane 125 °C 0 X 3. Provijerite je li servisni ventil potpuno otvoren
g 4. Kvar pulsnog motornog ventila
5. Provjerite jesu li cijevi presavijene

L02 PogreSka kombinacije X X 1. Provjerite naziv modela vanjske jedinice
Razli¢it naziv modela vanjske jedinice 2. Provjerite je li DP_SW13_4 na ,OFF”

1. Provjerite adrese hidro modula.
Dvostruka hidro glavna jedinica tijekom (DN_14)

LO3 grupnog upravljanja X X 2. Provjerite je li se promijenio spoj daljinskog

U grupi je nekoliko glavnih jedinica. upravlja¢a (grupa / pojedinatna osoba) od
promjene postavki hidro adrese
Pogreska komunikacije

LO7 Pojedini hidro moduli imaju pomijeSane X X Zamijenite upravljacku plocu hidro modula
vodove
Hidro modul grupa / adresa nije Provjerite adrese hidro modula.

L08 dgdljeljena . X X SaVJ.BtZ - . o
Nije provedena postavka adrese za hidro Ovaj kod prikazuje se pri prvom ukljucivanju nakon
module. ugradnje.

Provjerite postavku specifikacije kapaciteta FCO1

L09 Pogreska komunikacije X X 0012 = 805XWH**-E, PBOSXWH™**-E
Nije namjeSten kod kapaciteta za hidro modul 0015 = P1105XWH**-E

0017 = 1405XWH**-E
Uklonite kratkospojnik servisne tiskane

L10 ploéice 0 X Odvojite J800-J803
Kratkospojnici J800-J803 nisu odvojeni

L15 Pogygska !(omblnacl;e X X 1. Prov!er!te naziv modela hidro modullg
Razli¢it naziv modela hidro modula 2. Provjerite je li DP_SW13_4 na ,ON
Pogreska postavke

L16 Ako nije namjeSten parametar ZONE 1, X X Provjerite DP-SW12_2,3
a namjeSten je parametar ZONE 2
0- 10V pogreska postavke 3 . .

L22 Postavke DN680 u grupnom upravljanju nisu X X ?DN 138\[/))DFOV]GI’I'[I postavke za sve uredaje
jednake za sve jedinice. -

Pogreska pri komunikaciji izmedu
tiskane plocice vanjske jedinice i MUC-a . - . R

L29 Nema komunikacijskog signala izmedu IPDU 0 X Zamijenite upravljacku ploCu vanjske jedinice

i CDB
L 1. Provjerite krug hladenja (propustanje)

P03 Eggﬁgmﬂmf(};?tﬁir\?rt&r:g plina (TD) 0 X 2. Kvar puisnog motornog ventiia

doseane 111 °C 3. Provjerite vrijednost otpora temperaturnog
9 osjetnika vruceg plina (TD)

P04 Pogreska prekidaca visokog tlaka 0 X
Pogreska napona strujnog napajanja Provjerite napon napajanja

P05 Kad je napon strujnog napajanja iznimno 0 X (AC220-230 V=10 %: jednofazni uredaj)
visok ili nizak (AC380-400 V=10 %: trofazni uredaj)

1. Provjerite prianjanje i mazivo za hladnjak
Izmedu upravljacke ploce vanjske jedinice
PO7 Eogreh?k; pfgrij?van%aoglagnjaka 0 X ) PI hladn{aka o hachiak
ada hladnjak dostigne ° . Provjerite Gistocu hladnjaka
3. Provjerite vrijednost otpora temperaturnog
osjetnika hladnjaka (TH)

46 | TOSHIBA




Kod

Dijagnostika funkcionalnog rada

Sigurnosna

Utvrdivanje i mjere
Code Tehnicki uzrok kopija Ar:ts:'t'i'ra;ﬁ!? jetm
postoji }
Prepoznavanje propus$tanja
- Kada temperaturni osjetnik vruéeg plina
(TD) prekoraci 106 °C na vise od 1. Provjerite krug hladenja (propustanje)
10 minuta 2. Provjerite je li servisni ventil potpuno otvoren
- Kada temperaturni osjetnik usisnog plina 3. Kvar pulsnog motornog ventila
P15 (TS) dosegne 60 °C pri hladenju ili 40 °C pri 0 X 4. Provjerite jesu li cijevi presavijene
grijanju tijekom uzastopnih 10 minuta 5. Provjerite vrijednost otpora temperaturnog
Kada se prepozna TG<TC -10K i TG< osjetnika tlaka (TD) i temperaturnog osjetnika
TWI -15K na 10 minuta (priprema PTV, usisa (TS)
grijanje) 6. Provjerite PD osjetnik s daljinskim upravljatem
- Kada se prepozna TG<TE -12K na
10 minuta (hladenje)
Pogreska 4-putnog ventila 1. Provjerite rad 4-putnog ventila odnosno funkciju
Kada temperaturni osjetnik izmjenjivaca zavojnice
P19 topline (TE) dosegne 30 °C ili kada 0 X 2. Kvar pulsnog motornog ventila
temperaturni 3. Provjerite vrijednost otpora temperaturnog
osjetnik usisnog plina (TS) tijekom rada osjetnika izmjenjivaca topline (TE) i
dizalice topline dosegne 50 °C temperaturnog osjetnika usisa (TS)
Rad uz za$titu od visokog tlaka
- Kada dode do abnormalnog zaustavljanja o
S e . 1. Provjerite je li servisni ventil potpuno otvoren
Zlbig upravljanja rasterecenjem od visokog 5 Kvarjpul sr{ 0g motormog v entirl)a p
tlaka ' L ! L
- Kada osjetnik visokog tlaka (PD) prepozna 3 z;?(\ggztrei;L;sltiak\)/k\)/le(zg(tjlg;tora vanjske jedinice
4,05 MPa . .
v L 4. Prepunjenost radnom tvari
P20 ngl?ntae(n%ﬁf ;?Efg]r'nori{%m ;]zlgzjjggjglaca 0 X 5. Provjerite vrijednost otpora temperaturnog
prgp ona 63J°C I osjetnika izmjenjivaCa topline (TL) i
i A temperaturnog osjetnika izlaza vode (TWQ)
Kada osjetnik iziaza vode (TWO) 6. Provjerite vrijednost osjetnika visokog tlaka (PD)
. . I 7. Prekratak cjevovod. Ugradite meduspremnik
tijekom rada u rezimu PTV ili grijanja o L
izmjeri 60 °C ili postavite nizu temperaturu
jr:;:ﬂ::g:a sustava ventilatora vanjske 1. Provjerite stanje (blokada) motora ventilatora
Kada ne uspije mjerenje referentne tocke 2 Cé?]\ﬁgrt';?;poj prikjucnog kabela motora
P22 DC ventilatora, kratki spoj namota motora, 0 X L -
Lo e . 3. Provjerite napon napajanja
guéntak smkrcl)mzscue roltora zbog pogreske u ( AC2120~230pV+1 Opo/:, j eJdn ofazni uredaj)
radu motora ili abnormalna struja motora ~ P . .
(npr. blokirani rotor) (AC380~400 V+10 %: trofazni uredaj)
1. P26 Anomalija pri radu s odvojenim ozi¢enjem
Pogreska kratkog spoja pogonskog kompresora
PG elementa kompresora 0 X - Provjerite upravljacku plocu
Kada dode do abnormalnog kratkog spoja 2. Nema anomalije pri radu s odvojenim oZicenjem
IGBT-a kompresora
- Kratki spoj namota kompresora
1. lako nije prikljuéena spojna dovodna Zica
Pogreska polozaja rotora kompresora E?g?)g;isa?/?ﬁjﬂnpz?oégﬁftav”a Zbog anomalig pri
P29 Ne moze se utvrditi polozaj rotora u 0 X " Zamijenite upravijatku plocu invertera
kompresor 2. Provjerite otpor namota kompresora
ako postoji kratki spoj — zamijenite kompresor
" . 1. Provjeravanje veze s daljinskim upravljatem
Pogreska podredenog hidro modula M oy
P31 kod pogreSaka u nadredenom hidro X 0 2. Kvar daljinskog upravijaca

modulu

3. To¢no namijestite broj adrese od DN_12 do

14 za svaki hidro modul
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Pogreske koje prepoznaje daljinski upravljac

Dijagnostika funkcionalnog rada

Kod Sigurnosna L
Code Tehniéki uzrok kopija Automatsko Uturdivanje | mjere
- resetiranje
postoji
Uopce se ne Nema komunikacije Pogreska strujnog napajanja daljinskog
prikazuje (ne moze iszdu I_1idro m_od'ula i upravquéq e oy
se rukovati njime s Dalvj]psl_(l uplf_avljac N Zaustavljanje ) 1. Prov!er!te ozicenje daljlnskog upravljaca
pomocu daljinskog | O”zm_enje daljinskog upravljata 2. Prov!ente daljinske uprf'ivljace .
upravliaca) nije ispravno provedeno 3. Provjera kabela za strujno napajanje
- Hidro modul nije ukljucen 4. Provjerite upravljacku plo¢u hidro modula
_Bez komquacue . Pogreska pri prijemu daljinskog upravljaca
zmedu hidro modula | 1. Provjerite prijelaz daljinskog upravijata
daljinskog upravljaca Zaustavljanje Prikazuje se 2' Provierite daljinske upravijace
EO1 Odvajanje prijelaza s daljinskog (automatsko kada se prepo- 3' Provierite kabel strujnog napajanja hidro
upravljaca i osnovne jedinice resetiranje) zna anomalija ' modula
:ﬂgﬁrgﬁifg&ggié%ﬁ%g na 4. Provjerite upravljacku plo¢u hidro modula
Pogreska u prijenosu signala - g Pogreska u prijenosu daljinskog upravljata
E02 na hidro modulu %:ﬁﬁgtzwg k;dr;kgéug)?espeo_ 1. Provjerite uklapanje odasilja¢a u
(utvrdeno na strani daljinskog resetirane) zna anomalija daljinskom upravijacu
upravljaca) 2. Zamijenite daljinski upravlja¢
Vise nadredenih Z?Lf;fgggme brikansio so | Ve nadredenih dalinskih upraviaca
E09 daljinskih upravljaca puredaji kada se g)rep o Samo se jedan daljinski upravljaci moze
(utvrdeno na strani daljinskog nastavljaiu s zna anomalija postaviti kao nadredeni. Svi drugi daljinski
upravljaca) radom) upravljaci moraju biti postaviti kao podredeni
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KNX modul

VAZNO:

e Uvijek upotrijebite novi daljinski upravljac. Ne moze se upotrijebiti dodatni daljinski upravlja¢ kada prikljucite
ovo sucelje.
¢ Ne mozete zajedno prikljuCiti i kombinirati hidro module serije 4 i serije 5.

Length of stripped KNX and A B bus communication
cable

(20mm) (5 mm)

X

TOSHIBA

BIMS-IFKXOANR €

Hydro Unit

____________

I The terminal

1
| i 1 N

H block in t.he I Connection to A B bus.
| hydro unit. TBO7, Two-core cabtyre cable.

KNX TP-1
(EIB) bus

T s—
Specifikacija
Dio Vrijednost specifikacije
Mrezni adapter KNX vod 29 VDC / 8 mA
AW vod 14 VDC / 20 mA
Radna temperatura i vlaznost zraka 0°Cdo40°C 10 do 80 % RH (nije kondenzirano)
Temperatura i viaznost zraka za skladiStenje | -20 °C do 60 °C 10 do 80 % RH (nije kondenzirano)
Materijal kucista Limena kutija, pocinCani Zeljezni lim (SGCC-CSC) baza 0,8 t; poklopac 0,6 t;
nema laka; jedinica za formiranje ABS (UL 94 HB), debljina 2,5 mm
Veli¢ina Limena kutija 33,4 (V) x 82,5 (S) x 92,1 (D) mm
Jedinica za formiranje 28 (V) x 70 (5) x 70 (D) mm
TeZina 225 g (ukljucivsi limenu kutiju) 70 g (jedinica za formiranja)
Isporuceni artikli
Br. Oznaka dijela Broj komada Napomene
1 KN sucelje (jedinica za formiranje) 1
2 Upute za upotrebu 1
3 Limena kutija 1 Poklopac, baza
4 Vijci za pricvrScivanje
5
Upotrijebite sljedeci materijal za oziCenje kako biste prikljucili signalne vodove (treba nabaviti na lokaciji) 8
Br. Kabel Dio Vrijednost s
1 Za KNX TP-1 sabirnicu Vrsta kabela KNX TP1 E
Promjer kabela
Duljina kabela 1000 m
Polaritet Da (+/-)
2 Za vodove AB sabirnice (AW-LINK) Vrsta kabela VCTF
Promjer kabela 0,5 mm? do 2,0 mm?
Duljina kabela 50m (0,757
Polaritet Ne
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MODBUS MODUL

MODBUS modul

Sucelje BMS-IFMBOAWR-E omogucava potpunu i jednostavnu integraciju klima uredaja TOSHIBA
u mreze Modbus RTU (RS-485).

BMS-IFMBOAWR-E kompatibilno je s komunikacijom TOSHIBA ESTIA AW-LINK.

e Smanjene dimenzije 90 (93) x 53 x 58 mm.

¢ Brza i jednostavna instalacija.
Montaza na DIN $inu, zid

¢ Nije potrebno vanjsko strujno napajanje.

e |zravna veza s mrezama Modbus RTU (RS-485).
BMS-IFMBOAWR-E predstavlja podredeni uredaj Modbus.

® |zravna veza s hidro modulom.

e Konfiguracija pomocu integrirane DIP sklopke i Modbusa RTU.

e Potpuna kontrola i nadzor.

¢ Realna stanja internih parametara hidro modula.

e Omogucava istodobnu upotrebu daljinskog upravljaca i Modbusa RTU.

Modbus RTU RS-485
network

Modbus RTU
)} master device

EQ

BMS-IFMBOUEW-E

Up to 63
Hydro < =K

units
—
BMS-IFMBOUEW-E

« SCADA

« PLC

- DDC

- BMS

< HMI

« Controller
* etc

=k
\/
BMS-IFMBOUEW-E

50 | TOSHIBA



Upute za instalaciju

e Odspojite hidro modul sa napajanja.

e Pricvrstite sucelje pored hidro modula (montaza na zid). Pritom slijedite upute sa sliedeceg crteza ili instalirajte sucelje
u hidro modul (pritom slijedite gore opisane sigurnosne upute).

e Spojite sucelje sa sabirnicom A B na bilo kojoj toCki sabirnice. Sabirnica A B spaja hidro modul s daljinskim upravljacem
veznim kabelom. Ona je dvozilna sabirnica koja spaja prikljucke A i B. Spoj A B nema poseban polaritet.

e Prikljucite sabirnicu RS-485 na prikljucnu stezaljku RS-485 sucelja.

e Nakon prikljucivanja hidro modula, ponovno prikljucite napajanje.

e Slijedite upute u korisnickom prirucniku kako biste konfigurirali i pokrenuli sucelje.

e Slijedite upute na sliedecoj stranici kako biste konfigurirali sucelje putem integrirane DIP sklopke

NAPOMENA

Kabel za spajanje sucelja BMS-IFMBOAWR-E na sabirnicu A B moze bili bilo koji dvoZilni propisno izolirani kabel.
Maksimalna udaljenost za sabirnicu A B iznosi 50 metara. Dodatne pojedinosti nalaze se u korisnickom priru¢niku hidro
modula.

Pazite na maksimalni razmak od 500 metara za sabirnicu, za sabirnicu RS-485 nisu dopustene topologije petlje ili
Zvijezde, na svakom kraj sabirnice mora postojati terminalni otpornik od 120 ¢ kako bi se sprijecile refleksije signala.
Osim toga, mora postojati mehanizam Fail-Safe-Biasing (mehanizam za osiguravanje u slu¢aju kvara).

VAZNO

e Uvijek upotrijebite novi daljinski upravljac. Ne moze se upotrijebiti dodatni daljinski upravljaC kada prikljucite ovo
sucelje.

¢ Ne mozete zajedno prikljuCiti i kombinirati hidro module serije 4 i serije 5.

Length of stripped RS-485 and A B bus communication
cable

(20 mm) (5 mm)

f,% : -
53mm .
; 1 I Interface installation !
<__!____T———-:- Install the :
| interfaceonthe |
1 -
50] m I DIN rail. | 5'
I+ Forwallmount | [a)
Hydro Unit AB | extract the upper | o)
I and down staples |
re———————— TOSHIBA .
I The terminal block in | O i I until you hear the | =
Ithe hydro unit. | RS-485 | “click”. 1 (7]
1 4 series and 5 series: TB07 | -~ A+ B- | | :
IR32 1 series :TBO4 | | | o0
: : Connection to A B bus. | 1 =)
Two-core cabtyre cable. | | — JJULOO[OOO(=°/ |  t=——————————d
! A @ d DIN rail J g
o B 0 e
! J MODBUS RTU

RS-485
Bus
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Elektricni prikljucak za predgrijavanje prije pokretanja

Obavezno potrebno u vremenskom razdoblju od listopada do oZujka odn. kod temperatura ispod 15 °C!

PrikljuCak 400 V na TBO3 i WW osjetnik na TTW — pogledajte sliku
230V na TBO1 (luk) — pogledajte sliku
UkljuCite struju / O%raé 400V

Aktivirajte grijanje (Poruka o pogresci E04 je uobitajena)

F1 -> Postavite temperaturu na 25 °C (s pomocu tipki sa -I‘:Iicama)

Kontrola protoka vode na razvodniku podnog grijanja. Ako nije tako — prozracite/isperite sustav.
PogreSka AO1 = zrak u sustavu ili zatvoreni ventil // -> tipka za ponovno pokretanje (ISKLJ./UKLJ.) [Q)]

No ok~

Prikljucci:

TB 01: 112 prikljuciti 230 V (1=L, 2=N), 3 ne prikljuciti.

TB 02: Prikljuciti 400 V.

TB 02: ne mora biti ukljuCen (kasnije potrebno za toplu vodu).
TTW: PrikljuCite osjetnik na TTW.
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